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RESUMEN  

En esta investigación se realizó el estudio de coordinación de las protecciones para mejorar la 

selectividad en el alimentador de media tensión   TSU-016 de Hidrandina S.A, La Libertad 2015, 

mediante la recopilación de la información de la radial, modelado del sistema eléctrico actual y 

simulación de los distintos escenarios de operación y contingencia con los programas DigSILENT 

15.17 y NEPLAN 5.35. Entre los principales hallazgos tres de los cuatro relés de protección se 

encontraron operando con la corriente de arranque por debajo de la corriente nominal en operación 

de los circuitos protegidos. Por lo cual se procedió a determinar los ajustes en los relés teniendo 

para fallas trifásicas un factor de arranque para la función (51) de 1.2 a 1.58 y para fallas de 

sobrecorriente a tierra (51N) se tomaron como factor de arranque 0.1 a 0.5 de la corriente de carga, 

y modificándose los tiempos de margen de coordinación entre 0.03 seg a 0.4 seg, asegurándose de 

esta manera que los equipos de protección actúen de forma selectiva. Se recomienda, en caso de 

no encontrar en la biblioteca de los softwares el relé deseado, tomar un relé genérico modificando 

sus parámetros de operación de acuerdo a las fichas técnicas de los fabricantes.  

  

Palabras claves. Coordinación de protecciones, relés de protección, fallas trifásicas y monofásicas a 

tierra.         
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ABSTRACT  

This research was conducted the study of protection coordination to improve the selectivity in the 

medium voltage feeder TSU-016 of Hidrandina S.A. La Libertad 2015, by collecting information from 

the radio, modeling the current electrical system and simulation of various operating scenarios and 

contingency programs DidSILENT 15.17 y NEPLAN 5.35. Among the main findings of three of the four 

protection relays found operating with the starting current below the rated current operation of the 

protected circuit. Therefore, proceed to determine the adjustments in having relays for three-phase 

faults starting a factor for the function (51) of 1.2 to  

1.58, and overcurrent faults to ground (51N) were taken as the starting factor 0.1 to 0.5 of the load 

current, and modified times margin of coordination between 0.03 seg to 0.4 seg, thereby ensuring 

that protective equipment act selectively. Being recommended if not found in the library of 

software-desired relay; take a generic relay changing its operating parameters according to the 

technical specifications of the manufacturer.  

Keywords. Protection coordination, protection relays, three-phase and singlephase ground faults.  

  


