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Resumen  

 

Teniendo en cuenta que muchas de los Hospitales del país fueron construidos 

antes de la expedición de las normas referidas al uso eficiencia de la energía y por 

ende fueron diseñadas y ejecutadas bajo otro tipo de consideraciones, la 

realización de auditorías energéticas resulta de mucha utilidad para identificar las 

falencias desde el aspecto técnico y normativo, procesos que desencadenen en 

propuestas para la normalización de las instalaciones con el fin de que éstas no 

impacten de forma negativa a las redes de distribución locales, se disminuya el 

consumo de energía y se promuevan planes de ahorro.  

 

Debido al elevado pago por consumo de energía eléctrica que tiene actualmente 

del Hospital de la Sanidad de las Fuerzas Policiales de Chiclayo, requiere que se 

analice los indicadores energéticos para de esta determinar cuáles son las medidas 

a adoptar para mejorar la eficiencia energética. 

 

El presente trabajo de investigación se centrará en realizar el análisis de los 

indicadores energéticos para mejorar el consumo energético del Hospital de la 

Sanidad de las Fuerzas Policiales de la ciudad de Chiclayo. 

 

Para ello realizaremos el análisis energético del referido Hospital, y de esta manera 

determinar el recurso energético que más utiliza, y luego determinar cuáles son los 

principales usos que se le da y las principales áreas que la utilizan con mayor 

intensidad, para luego determinar los principales indicadores energéticos. 

 

Finalmente recomendamos las medidas que se debería implementar para disminuir 

dichos indicadores y de esta manera en el Hospital de la Sanidad de la Fuerzas 

Policiales de Chiclayo, se mejorar la eficiencia energética. 

 

Palabras claves: Indicadores Energéticos, Consumo Energético, Energía, 

Eficiencia Energética 
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Abstract 

 

Taking into account that many of the country's hospitals were built before the 

issuance of the norms related to the use of energy efficiency and therefore were 

designed and executed under other types of considerations, the performance of 

energy audits is very useful to identify the shortcomings from the technical and 

normative aspect, processes that trigger in proposals for the normalization of the 

facilities in order that these do not negatively impact the local distribution networks, 

reduce the consumption of energy and promote savings plans . 

 

Due to the high payment for electricity consumption that currently has the Sanitary 

Hospital of the Police Forces of Chiclayo, requires that the energy indicators be 

analyzed in order to determine which are the measures to adopt to achieve the 

efficient use of energy. 

 

 

The present research work focused on the analysis of energy indicators to improve 

energy consumption in the City Hospital of the Police Forces of the city of Chiclayo. 

 

For this we will perform the energy analysis of the aforementioned Hospital, and in 

this way the energy resource that we use the most, and then we will do it. Energy 

indicators 

 

Finally, we recommend the measures that must be implemented to reduce the 

indicators in this way in the City Hospital of the Police Forces of Chiclayo. 

 

Keywords:  Energy Indicators, Energy Consumption, Energy, Energy Efficiency. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad Problemática. 

A Nivel Internacional: 

El mundo desde la década de los 70 empezó a sufrir una crisis energética 

mundial, como consecuencia que los combustibles fósiles subieron de precio 

además porque las reservas se están agotando. Es de ahí que los países han 

empezado a buscar alternativas de solución cómo es decir el uso de energías 

no convencionales. 

Schneider Electric, afirma que el consumo de electricidad está aumentando 

en un 45% desde la década de los 80, para el año 2030 se prevé un 

crecimiento en un 70%.  Países cuyos mercados industrializados está en 

crecimiento, como también es lo referente de la china y la india, constituyen 

más del 75% de esta demanda, en tanto Estados Unidos, Japón y Europa van 

a requerir fuentes de energía, por lo que constituyen demandas a tener en 

cuenta en el uso de los energéticos existentes.  

Así mismo hay tener en cuenta que la energía eléctrica utilizada se realiza en 

forma inapropiada, es decir sin poner en práctica acciones de eficiencia 

energética, lo cual hace que su uso sea indiscriminado además del riesgo por 

la demasiada contaminación y el exceso de gases tóxicos a la atmosfera 

desatando el efecto ya conocido como invernadero. (Schneider Electric, 2013, 

p.06). 

 

A Nivel Nacional: 

En el Perú, en los últimos años el consumo de energéticos se ha incrementado 

esto como consecuencia del desarrollo económico que está pasando nuestro 

país, lo que ha originado el incremento de servicios, así como el desarrollo de 

las industrias. 

Esto se ve refrendado por un estudio de ahorro de energía en la nación 2014-

2025, que fue elaborado por el Ministerio de Energía y Minas 2014; en la cual 

se deja de manifiesto que el consumo de energía se va a ir incrementando 

como consecuencia del incremento de la sociedad y de la economía, y el 

aumento del Coeficiente de Electrificación. Así mismo se indica que nuestra 
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Matriz energética debe ser diversificada y se coloca como energía alternativa 

las energías no convencionales, siendo la energía solar, la energía eólica, 

energía geotérmica, las energías que van a contribuir a cumplir con este 

objetivo. (Ministerio de Energía y Minas, 2014, p.14). 

 

A Nivel Local:  

En el Hospital de la Sanidad de la Fuerzas Policiales de la ciudad de Chiclayo, 

es una instalación que data del año 1978, la cual fue construida con la finalidad 

de brindar los servicios de salud a los integrantes de las Fuerzas Policiales, así 

como a sus familiares residentes en Departamento de Lambayeque. 

Como ya se mencionó las instalaciones del referido Hospital son antiguas y se 

construyeron sin tomar en cuenta normas relacionadas a la eficiencia 

energética, aún más el equipamiento ha ido incrementándose y las personas 

que dirigen y trabajan en este nosocomio utilizan las instalaciones sin tomar en 

cuenta medidas relacionadas a la eficiencia energética, pues actualmente no 

tiene implementado los indicadores energéticos. 

 

1.2 Trabajos Previos  

RAMÍREZ, en su tesis llamada “PROYECTO DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA” tuvieron como objetivo realizar un estudio para lograr mejorar 

su eficiencia en el sistema de alumbrado, dicha casa superior de estudios. 

Como resultado se logró el ahorro en un 60,5% de la Potencia Instalada, 

equivalente a 93,5 kW, logrando un ahorro económico al año de $655,188, 

disminuyendo en un 39,7% mensualmente el pago por uso del a electricidad. 

(RAMIREZ y SANCHEZ, 2011, p.96). 

 

En su tesis de FIGUEROA. “AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LOS 

EDIFICIOS”, se realizó una investigación de cómo ahorrar la energía eléctrica 

en los edificios estudiados que pertenecen a los Administrativos y Docentes 

de la Facultada de Ingeniería Civil y Mecánica de dicha Universidad, para ello 

el investigador realizó una Auditoría Energética, para luego platear medidas 

que permitan lograr el objetivo trazado. Una de las medidas consistió en 

reducir el factor de potencia de fp=0,75 a fp=0,98, para lo cual se debería 
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instalar un banco de condensadores, con una inversión de 3 060, 00 USD, lo 

que producirá un ahorro de energía diaria de 291,2 kWh/día, equivalente al 

20%. 

Así mismo se planteó el reemplazo de luminarias con lo cual el consumo de 

energía eléctrica se verá disminuido en un 65%, lo que equivale a 20,39 kWh, 

originando un ahorro económico de 1 kwh. (FIGUEROA, 2015, p.139). 

 

La tesis de FIESTAS, llamada “AHORRO ENERGÉTICO EN EL SISTEMA 

ELÉCTRICO”, el autor tuvo como objetivo buscar el ahorro energético en las 

instalaciones de dicha Universidad, para lo cual planteó el cambio de 

luminarias en las zonas críticas, con lo cual se lograría un ahorro en un 

21.74% que consumen energía eléctrica en el mencionado campus. Así 

mismo con dicha propuesta se lograría un ahorro mensual de S/.4 844,00/mes 

lo que equivale a un 17.93 % del costo total. (FIESTAS, 2011, p.66). 

 

El MNISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.  

establece que debido al crecimiento de nuestra economía producto del 

incremento de nuevas industrias y al incremento de los servicios, se hace 

inevitable el incremento de la energía, por lo que es indispensable que se 

modifique nuestra matriz energética utilizando otros tipos de energía como las 

energías no convencionales, dentro de ellas la energía solar, eólica, 

geotérmica, etc. Así mismo es imperiosa la necesidad de impulsar acciones 

de eficiencia energética para lograr disminuir el uso indiscriminado en nuestro 

país. (MNISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 2014, p.30). 
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 II. MARCO TEÓRICO  

Teorías Relacionadas al Tema 

Energía Eléctrica 

Es el flujo de electrones que pasan por un conductor en un determinado 

tiempo, se mide en kW h. (Schneider, 2015, p.15) 

Eficiencia Energética 

Uso adecuado de la energía, logrando un menor consumo y por lo tanto un 

ahorro económico. (Schneider, 2015, p.17). 

Eficiencia Energética Eléctrica 

Este uso adecuado de la energía eléctrica en un determinado 

establecimiento además que el suministro esté de acuerdo a Norma Técnica 

de Calidad de los Servicios Eléctricos. (Schneider, 2015, p.20) 

Gestión energética 

Conjunto de acciones y actividades que permiten realizar un control del uso 

de eficiencia energética. (Navarro, 2015, p.25) 

Gestión energética eléctrica 

Conjunto de acciones y actividades que permiten realizar un control del uso 

de eficiencia energética eléctrica. (Navarro, 2015, p.34) 

Plan de gestión de la energía 

Son los mecanismos o métodos que asemos el seguimiento y del control en 

para que en si puedas realizar las acciones siguen el camino adecuado”. 

(IEA, 2015 p.25) 

Principios que orientan la elaboración  

Para lograr que los Planes de Acción sea eficaces estos deben ser 

consensuados, viables y realistas. (IEA, 2015, p. 28)   

Asignación de responsabilidades 

Es importante la asignación de responsabilidades pues esta nos permite 

determinar quiénes son los responsables frente a una acción o actividad. 

(IEA, 2015, p.29)   

Seguimiento del plan de acción 

El seguimiento del Plan de Acción es importante pues permite verificar su 

cumplimiento y realizar las acciones correctivas en tanto no se logre lo 

planificado. (IEA, 2015, p.31-32). 
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Diagnóstico Energético Eléctrico 

El diagnóstico energético eléctrico nos permite conocer nuestra situación 

energética eléctrica para luego poder plantear propuestas de mejora. (IEA, 

2015, p.47)   

 

Actividades de una auditoría energética eléctrica: 

a) Reconocimiento preliminar del sistema eléctrico. - Permite conocer 

en una primera instancia el lugar donde desarrollaremos nuestra auditoría 

energética, el tipo de energía que utiliza, las áreas, el proceso productivo, 

etc. 
 

b) Recopilación de la información. - Consiste en juntar toda la 

información referente a consumos de energía, como son facturas, boletas, 

datos de las máquinas, etc. 

c) Evaluación de la situación energética. - Con toda la información 

realizamos los balances de energía, para determinar las áreas que más 

consumen energía, así como los equipos que consumen más. 
 

d) Formulación de indicadores energéticos. - Luego se calculan los 

índices de consumo energético, para determinar cuanta energía se utiliza 

por cada producto obtenido o servicio realizado. 
 

e) Determinación de oportunidades de ahorro de energía. - Finalmente 

debemos plantear en este caso un análisis de oportunidades que nos 

conlleve a un ahorro de energía y podamos disminuir el índice de consumo 

energético. 
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f) Luego se realiza la evaluación económica de las propuestas realizadas 

para determinar su viabilidad económica. 

 

Índice de Consumo Energético: 

Es el parámetro que nos dice que cantidad de energía utilizamos por cada 

producto obtenido o por cada servicio realizado.  

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 𝑬𝑺𝑷𝑬𝑪Í𝑭𝑰𝑪𝑶 𝑫𝑬 𝑬𝑵𝑬𝑹𝑮Í𝑨 =  
𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 𝑫𝑬 𝑬𝑵𝑬𝑹𝑮Í𝑨 ( 𝒌𝑾𝒉)

𝑪𝑨𝑵𝑻𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑫𝑬 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑶 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳 (𝑻𝑶𝑵. )
 

 

 

 

 

RECONOCIMIENT
O PRELIMINAR 
DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO

• Se identifica
horario,
proceso,
personal
involucrado y
fuentes de
energía.

RECOPILACIÓN 
DE LA 

INFORMACIÓN

• Se toma nota de
datos, facturas
eléctricas y
registro de
mediciones

EVALUACIÓN DE 
LA SITUACIÓN 
ENERGÉTICA

• Se determinan
las incidencias
y se estructuran
los datos
obtenidos

FORMULACIÓN DE 
INDICADORES 
ENERGÉTICOS

• Se obtiene los
índices de
consumo de
energía

DETERMINACIÓN 
DE 

OPORTUNIDADES 
DE AHORRO DE 

ENERGÍA

• Se evalúa los
potenciales de
ahorro y las
acciones a
tomar se
analizan con
una evaluación
económica.

Figura 1. Procedimiento de diagnóstico energético eléctrico. 
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Administración de la demanda: 

La administración óptima de la demanda es una forma de reducir el índice de 

consumo energético. En este caso, para poder hacer una buena 

administración de tomarán en cuenta la reducción de la demanda pico, 

también la estrategia de la carga en el crecimiento de sí mismo, elegir la mejor 

opción tarifaria teniendo buenos hábitos en lo que concierne al uso de la 

energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos de evaluación económica: 

Para realizar la evaluación económica utilizaremos los siguientes indicadores 

económicos, los cuales permitirán conocer si las propuestas a implementar 

cuentan con viabilidad económica: 

a) Valor actual neto (VAN). - 

Esto consiste en realizar análisis de cobros que se realizan y también de 

pagos de proyectos realizados y calculados, es con ello que se establece 

todo el flujo necesario para realizar cálculos numéricos. Según el 

porcentaje establecido por el proyectista. En consecuencia, el VAN viene 

siendo la expresión media del flujo de la renta y el bien neto en lo que 

concierne a precios.   

La fórmula utilizada para calcular el valor actual neto es: 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐾0 +  ∑
𝐹𝑐𝑖

(1 + 𝐷)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Figura 2. Formas de la administración de la demanda. 
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Dónde: 

𝐾0  = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙. 

𝐹𝑐𝑖 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖. 

𝐷   = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜. 

𝑛    = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠. 

con el uso de VAN se tiene dos tipos de aplicaciones, con el primero se 

realizase la comprobación que si la inversión es viable y con el siguiente es 

se revisa si la inversión es lo correcto, las aplicaciones o criterios serán los 

que anotamos a continuación.  

VAN > 0: El proyecto es viable. 

VAN < 0: El proyecto no es viable. 

 

b) Tasa interna de retorno (TIR). - 

Con la tasa que se manifiesta de retorno (TIR) es el porcentaje que el 

capital invertido ha logrado crecer. Su cálculo obedece a la siguiente 

fórmula: 

0 =  −𝐾0 + ∑
𝐹𝑐𝑖

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Dónde: 

𝐾0  = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙. 

𝐹𝑐𝑖 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖. 

𝑛    = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠. 
 

Para la resolución de la ecuación y el cálculo de la TIR, usaremos el 

programa informático Microsoft Excel, ya que no se puede resolver 

directamente. 

Los valores para lo cual la TIR se deben evaluar son: 
 

TIR > 12%: el proyecto debe ser ejecutado 

TIR < 12%: el proyecto no debe ser ejecutado 

TIR = 12%: el proyecto es indiferente 
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c) Relación beneficio - costo (B/C). - 

Con la relación b/c, se aplica la división al valor actual del beneficio que 

aremos en el proyecto se divide entre el valor actual de costos que viene a 

ser el valor total de una tasa actualizada, esto según el rendimiento que da 

el proyecto.  

𝐵/𝐶 =  
𝑉𝐴𝑁𝐵

𝑉𝑃𝑁𝐶
 

Dónde: 

𝑉𝐴𝑁𝐵 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠. 

𝑉𝐴𝑁𝐶 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠. 

 

Lo valores a evaluar son: 

B/C > 1; El proyecto es rentable. 

B/C < 1; El proyecto no es rentable. 

 

2.1 Formulación del Problema 

¿Cómo mejorar la Eficiencia Energética en el Hospital PNP de Chiclayo? 

 

2.2 Justificación del Estudio. 

2.2.1. Tecnológica. 

El presente proyecto se justifica en el sentido que el sistema eléctrico del Hospital 

PNP de Lambayeque, se planea dar una optimación del rendimiento de los equipos 

que consumen energía en este caso eléctrica, para lo cual se hará uso de la 

tecnología existente.   

2.2.2. Social. 

Al implementar el Plan de Gestión de la Energía en el Hospital PNP, se tendrá un 

control eficiente de los consumos de energía, lo que posibilitará realizar ahorros 

significativos al nosocomio. 

2.2.3. Económica. 

Económicamente, el mejorar la eficiencia energética del Hospital de la PNP de 

Lambayeque, contribuirá a reducir los pagos mensualmente por el uso de la 

electricidad. 
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2.2.4. Ambiental. 

El proyecto es importante pues dejamos de producir CO2, y de esta manera 

disminuir la contaminación ambiental en nuestro Planeta. 

 

2.3 Hipótesis. 

Mediante el Análisis de los Indicadores Energéticos en el Hospital PNP Chiclayo se 

logrará mejorar la Eficiencia Energética. 

 

2.4 Objetivos. 

2.4.1 General 

Analizar los Indicadores Energéticos en el Hospital PNP Chiclayo, para 

mejorar la Eficiencia Energética. 

2.4.2. Específicos 

 Elaborar un diagnóstico energético en las instalaciones del Hospital 

PNP Chiclayo. 

 Proponer medidas para lograr la eficiencia energética en el Hospital 

PNP Chiclayo. 

 Determinar la rentabilidad económica de las propuestas. 
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III. METODOLOGÍA. 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación. 

En la investigación realizada es transversal, descriptivo, no experimental, porque el 

investigador no manipula ninguna de las variables por el contrario lo que hace es 

recopilar información que le permita conocer el estado situacional. Así mismo la 

investigación aplicada porque nos va a permitir aplicar los conocimientos adquiridos 

en busca de la solución de un problema. 

 

3.2  Variables, Operacionalización.  

3.2.1 Variable independiente. - Indicadores Energéticos. 

3.2.2 Variable dependiente. -  Eficiencia Energética. 
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2.2.3 Operacionalización 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN  

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN  INDICADORES INSTRUMENTO ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable 
Dependiente: 

Eficiencia 
Energética 

"con el buen uso de la 
energía, más un análisis de 
eficiencia, con esta medida 
se planea optimizar el 
funcionamiento de los 
circuitos que consumen 
energía eléctrica, dando pie 
a un ahorro energético”. 
(Navarro y otros, 2015. p.25) 

Se calcula dividiendo 
el consumo de 
energía con la 
Producción que tiene 
la fábrica. 

Índice de 
Consumo 
Energético 

Consumo de 
energía 
eléctrica (kW-
h).  

Ficha de 
recolección de 
datos 

Razón 

Variable 
Independiente: 

Indicadores 
Energéticos 

"Lo energético desempeña 
un buen uso de la energía 
en lo cuanto, al consumo, 

teniendo el valor cuantitativo 
en la organización"  

(Inda,2016.p 27) 

Energía eléctrica que 
se utiliza para 

producir un bien o 
dar un servicio. 

Parámetros 
eléctricos 

kWh/m2 
 

Lux / m2 
 

kW /m2 

guía de 
observaciones 

Razón 

 

Fuente: El autor. 
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3.3 Población y Muestra. 

3.3.1 Objeto de análisis (OA). 

Es el análisis de los Indicadores Energéticos en el Hospital PNP Chiclayo 

para mejorar la Eficiencia Energética. 

3.3.2 Población (N).  

La población con la que se realizó la investigación lo conforman las 

instalaciones eléctricas y los equipos que utilizan electricidad en el Hospital 

PNP Chiclayo. 

3.3.3 Muestra (n).  

El muestreo utilizado para la presente investigación es muestreo no 

probabilístico. Es una muestra poblacional, compuesta por las instalaciones 

eléctricas y los equipos que utilizan electricidad en el Hospital PNP Chiclayo. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

2.4.1 Técnicas 

           Recolección de datos.  

2.4.2 Instrumentos 

a.- Ficha de Recolección de datos  

Es un instrumento que nos permitió recoger información de los consumos de 

electricidad en las instalaciones eléctricas y los equipos que utilizan electricidad en 

el Hospital PNP Chiclayo. 

2.4.3 Validez y Confiabilidad  

Para dar validez y confiabilidad de los datos utilizados en el proyecto de 

investigación a desarrollar, se realizará un debate entre datos entregados con datos 

calculados por la concesionaria Electronorte SA con lo cual se dará la seguridad a 

los datos utilizados en nuestro trabajo de investigación. 

 

3.5 Métodos de análisis de datos 

La metodología utilizada nos permite realizar los análisis de datos generales 

tomando en cuenta la Estadística Descriptiva, para ello se utilizarán los estadígrafos 

como son la Media Aritmética. 
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3.6 Aspectos Éticos 

Se respetará la propiedad intelectual, por lo que todo conocimiento utilizado deberá 

ser referenciado, indicando la fuente de origen. Así mismo los datos utilizados serán 

de acuerdo a los proporcionados por las fuentes, no se cambiarán ni tampoco serán 

distorsionados.  
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IV. RESULTADOS. 

4.1. Diagnóstico energético en las instalaciones del Hospital PNP Chiclayo. 

Actualmente el Hospital de la PNP – Chiclayo está ubicado en la Av. Federico 

Villarreal Nro. 245, Urbanización Los Parques, Distrito y Provincia de Chiclayo, 

Departamento de Lambayeque. 

Actualmente cuenta con las siguientes Áreas: 

                        

                        Tabla 1. Cuadro de áreas en metros cuadrados. 

CUADRO DE ÁREAS (m2) 

  
ÁREA 
OCUPADA 

ÁREA 
TECHADA 

ÁREA 
LIBRE 

PRIMER NIVEL 3722,8 2350,27 1422,53 

SEGUNDO 
NIVEL 2350 1246,16 1104,11 

TERCER NIVEL 1246,16 175,1 1071,06 

ÁREA TOTAL   3771,53   
                         Fuente: El autor.  

 

Actualmente el mencionado Hospital cuenta con el Servicio de Energía Eléctrica 

proporcionado por ELECTRONORTE SA, que es la concesionaria de Distribución 

en la zona, cuyo Suministro tienes las siguientes características:  

Código de Suministro Nro. 25597122 

Tarifa: BT-4 

Medición: Baja Tensión 

Modalidad: Potencia Variable 

Tensión y SED: 220 V / D-200025 

Potencia Contratada: 18 kW 

A continuación, presentamos los 05 últimos recibos de energía eléctrica: 
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                       Tabla 2: Consumo de Electricidad en el Hospital.     

AÑO MES Energía (kw/h) Total (s/.) 

2019 

ENERO 8854,4 6123,30 

FEBRERO 10779,00 6869,10 

MARZO 10168,00 6705,90 

ABRIL 7872,20 7872,20 

MAYO 7483,80 5544,10 

 PROMEDIO 9031,80 6622,92 
    

                        Fuente: El autor.  

           

 

Figura 3. Consumo eléctrico mensual 2019. 

 

Así mismo se realizó mediciones con un Analizador de Redes, cuyas 

especificaciones y Certificado de Calibración se adjuntan en Anexo 2. 

 

Las mediciones realizadas se hicieron en el 10 de mayo de 2019, se adjuntan en el 

Anexo, con estas mediciones se pudo confrontar las lecturas que se aprecian en 

los recibos de energía eléctrica, los que se adjuntan en el Anexo 3. 

 

A continuación, presentamos los consumos de energía por Área y por circuito. 
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Tabla 3: Consumos de Energía por Áreas y por Circuito. 

AÑO MES Energía (kw h) Energía (kw h) Energía(kw h) 

2019 

ENERO 

PRIMER PISO 

Iluminación 3310,6 
5517,7 

8854,4 

Tomacorrientes  2207,1 

SEGUNDO 
PISO 

Iluminación 1755,4 
2925,6 

Tomacorrientes  1170,2 

TERCERPISO 

Iluminación 246,6 
411,1 

Tomacorrientes  164,4 

FEBRERO 

PRIMER PISO 

Iluminación 4030,2 
6717,05 

10779,00 

Tomacorrientes  2686,8 

SEGUNDO 
PISO 

Iluminación 2136,9 
3561,51 

Tomacorrientes  1424,6 

TERCERPISO 

Iluminación 300,3 
500,43 

Tomacorrientes  200,2 

MARZO 

PRIMER PISO 

Iluminación 3801,8 
6336,30 

10168,00 

Tomacorrientes  2534,5 

SEGUNDO 
PISO 

Iluminación 2015,8 
3359,63 

Tomacorrientes  1343,9 

TERCERPISO 

Iluminación 283,2 
472,07 

Tomacorrientes  188,8 

ABRIL 

PRIMER PISO 

Iluminación 2943,4 
4905,65 

7872,20 

Tomacorrientes  1962,3 

SEGUNDO 
PISO 

Iluminación 1560,6 
2601,07 

Tomacorrientes  1040,4 

TERCERPISO 

Iluminación 219,3 
365,48 

Tomacorrientes  146,2 

MAYO 

PRIMER PISO 

Iluminación 2797,9 
4663,11 

7483,00 

Tomacorrientes  1865,2 

SEGUNDO 
PISO 

Iluminación 1483,5 
2472,48 

Tomacorrientes  989,0 

TERCERPISO 

Iluminación 208,4 
347,41 

Tomacorrientes  139,0 

  PROMEDIO         9816,70 

 

Fuente: El autor. 

 

Del cuadro anterior podemos inferir que es el Primer Piso el que consume más 

energía y dentro de este sector es el circuito de iluminación que consume más 

electricidad.  

 

En cuanto al circuito de iluminación, debemos indicar que todas las luminarias son 

fluorescentes de 2x 36 W. 
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Luego de ello calculamos el Índice de Consumo Energético (ICE) es de: 

 

       Tabla 4: Índice de Consumo Energético. 

AÑO MES 
Energía 
(kw h) 

Área Total 
(m2) 

ÍNDICE DE CONSUMO 
ENERGÉTICO (kwh/m2) 

2019 

ENERO 8854,4 3771,53 2,35 

FEBRERO 10779,00 3771,53 2,86 

MARZO 10168,00 3771,53 2,70 

ABRIL 7872,20 3771,53 2,09 

MAYO 7483,80 3771,53 1,98 

  PROMEDIO 9031,5   2,39 

 

        Fuente: El autor. 

 

Según el cuadro anterior se puede decir que el Índice de Consumo Energético es 

de 2,39 kW-h/m2. 

 

4.2 Proponer medidas para lograr mejorar el Índice de Consumo Energético 

en el Hospital PNP Chiclayo 

Las propuestas planteadas a continuación permitirán disminuir el Índice de 

Consumo Energético en el Hospital PNP Chiclayo.  

Existen propuesta que requieren una inversión inicial, así como existen propuestas 

que no requieren inversión. 

 

4.2.1 Mejora en el sistema de iluminación 

El sistema de Iluminación consta en cambiar 30 luminarias: Artefacto con 

rejilla de aluminio (2x36) de los cuartos por lámparas LED PHILIPS 

RC660B W60L60 1xLED36S/830 MO-PC (1.000) cuya potencia es 32,5 W. 

Para ello se ha hecho usos del Software DIAL LUX, en Anexo 3 se 

presentan los cálculos. 

Ahorro de Energía Activa 

Ahorro = (72 W – 32,5 W) / 1000 x 30 piezas x 300 h/mes = 355,5 kW-h/mes 

Ahorro = 4 266 kW-h/año. 
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Ahorro Económico 

Ahorro 4 266 kW-h/año x 0,2498 S/. /kW-h = S/. 1 065,65/año 

 

Actualmente las lámparas permanecen encendidas 10 h/día, de 2 pm a 12 

am, por lo que se propone únicamente encenderlas de 6 pm a 10 pm, 

reduciendo el tiempo de encendido, por tanto, el Ahorro será: 

 

Ahorro de Energía Activa 

Ahorro = (72 W – 32,5 W) / 1000 x 30 piezas x 120 h/mes = 142,2 kW-h/mes 

Ahorro = 1 706 kW-h/año 

 

Ahorro Económico 

Ahorro = 1 706 kW-h/año x 0,2498 S/. /kW-h = S/. 426,25/año 

 

4.2.2 Resumen de los Ahorros de Energía Eléctrica 

En la siguiente tabla presentamos el Ahorro Económico y el Ahorro de 

Energía que se logrará al mejorar la iluminación en el Hospital de la Policía 

Nacional. 

                  Tabla 5: Resumen de los Ahorros Económicos. 

Análisis de Ahorros de Energía Eléctrica 

Oportunidades de Mejora del Sistema 
Eléctrico 

Ahorros Anuales 

(kW-h) (S/.) 

Sistema de Iluminación Eficiente 5 972 1 491,25 

TOTAL 5 972 1 491,25 

    Fuente: El autor. 

 

4.2.3 Mejora de la Eficiencia Energética Eléctrica 

La mejora de la Eficiencia Energética Eléctrica se basa en disminuir el 

Índice de Consumo Energético (ICE), por lo que su valor resulta: 

ICE = Energía (kW-h) / Area (m2) 

ICE = (9031,5 – 5 972/12) / 37371,53 

ICE = 2,26 kW-h / m2 
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4.2.3     Propuesta de un Plan de Gestión de la Energía Eléctrica 

A. Política energética eléctrica 

El Hospital PNP de Chiclayo tiene como objetivo brindar el servicio de 

atención médica, pero haciendo uso racional de la electricidad para tal 

efecto, se compromete a: 

- Analizar las oportunidades de ahorro de electricidad en el Hospital. 

- Todos los colaboradores del Hospital hagan buen uso de energía 

eléctrica. 

 

B. Alcances del plan 

a. Cobertura  

El estudio energético se ara para aplicar intensivamente a las 

instalaciones del Hospital priorizando las secciones que consuman 

más energía. 

b. Periodo de Planificación 

 De corto plazo: cubre un período de un año 

 De mediano plazo: cubre un periodo de cinco años. 

c. Objetivos y Metas 

Objetivo General 

Realizar acciones que permitan lograr la excelencia energética. 

Objetivos Específicos 

Están contenidas en cada una de las actividades de cada 

programa de gestión energética planteadas en el Hospital 

Regional de Lambayeque. 

Metas 

Las metas están contenidas en cada programa de gestión 

energética planteada. 

d. Programa de gestión de eficiencia energética 

Para lograr la eficiencia energética es necesario contar con 

Programas de Eficiencia Energética los cuales mencionamos a 

continuación: 
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                  Tabla 6: Programas de Gestión Energética.  

Gestión Energética  Programas 

Comportamiento Humano 
Uso racional y eficiente de la 

energía eléctrica 

Medidas Técnicas 
Reducción del consumo de 

energía eléctrica 

Medidas Administrativas 
Administración del sistema 

eléctrico 

        Fuente: El autor. 

e. Planes de Acción propuesto 

e.1. Uso racional y eficiente de la energía  

Con este estudio buscamos desarrollar estrategias de 

sensibilización y capacitación a los colaboradores del Hospital PNP 

en lo que concierne al uso de la electricidad. 

                 Tabla 7: PLAN DE ACCIÓN Nº 1. 

Objetivo Específicos 1: 

Dar enseñanza de cómo se debe utilizar o dar uso a la energía eléctrica 

de manera racional y consiente para así ahorrar energía:  

Meta: saber y dar estrategias que nos permita continuar con 

educación. 

Responsables: asistente eléctrico.  

Acciones Costo Tiempo 

Diseñar presentaciones para los 
colaboradores del Hospital 

S/C 2 meses 

Dar charlas educativas sobre la gestión 
energética en el Hospital. 

S/. 500,00 Trimestral 

Dar conferencias del buen uso de la energía 
eléctrica y que estas enseñanzas lleguen y 
sean analizadas y puestas en marcha para 
así reducir el consumo energético. (pegar 
carteles, buzón de sugerencias, etc.) 

S/. 500,00 Semestral 

 
FUENTE: El autor.  
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e.2. Reducción del consumo de energía eléctrica 

Mediante este programa buscamos utilizar la tecnología para de 

esta manera consumir menos electricidad. 

 

                   Tabla 8: PLAN DE ACCIÓN Nº 2. 

Objetivo Específicos 2: 

Implementar sistemas de iluminación eficientes y económicos 

Meta: Cambiar las Artefacto con rejilla de aluminio (2x36)  de los 

cuartos por lámparas LED PHILIPS RC660B W60L60 1xLED36S/830 

MO-PC (1.000)  cuya potencia es 32,5 W , del Sector C. 

Responsables: Gerencia - Coordinador de comité energía 

Acciones Costo Tiempo 

Solicitar 30 lámparas LED PHILIPS 

RC660B W60L60 1xLED36S/830 MO-PC 

(1.000). 

S/C 2 semanas 

Sustituir 30 fluorescentes en cuartos de 

pacientes del Sector C 
S/. 1200 

Mediano 
plazo 

  FUENTE: El autor. 

 
 

f. Cronograma de acciones  

A continuación, presentamos el cronograma para implementar el Plan de 

Gestión. (Ver Tabla 09).  
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Tabla 9: Cronograma de Acciones. 

ACCIONES 
Año 0 Año 1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Inversión Post Inversión 

Objetivo Específicos 1 
     

 Diseñar presentaciones para los 
colaboradores del Hospital 

     

 Realizar talleres y charlas sobre la 
gestión energética en el Hospital. 

     

 Realizar encuestas y campaña de 
divulgación sobre el uso racional 
de la energía. (pegar carteles, 
buzón de sugerencias, etc.) 

     

Objetivo Específicos 2 
     

 Solicitar 30 lámparas LED 

PHILIPS RC660B W60L60 

1xLED36S/830 MO-PC (1.000). 

     

 Sustituir 60 fluorescentes en 

cuartos de pacientes  

     

Fuente: El autor.  
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g. Seguimiento y Monitoreo 

Con el seguimiento nos va a permitir saber cómo se está desarrollando 

nuestro Plan de Gestión y de esta manera realizar los ajustes necesarios 

de ser requeridos y poder cumplir con las metas trazadas. 

Así mismo es necesario que todos los resultados deben estar 

documentados.  
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    Tabla 10: Seguimiento y Monitoreo  - Uso Racional y Eficiente de la Energía Eléctrica.  

    

Objetivo 
Específico 

Acciones Responsable Meta Indicador 
Nivel de 

Cumplimie
nto 

Comentario
s 

O.E - 1 

Diseñar presentaciones para los 
colaboradores del Hospital 

comité energía 
100 

colaborador
es al mes. 

% de 
evaluación 
nota mayor 
igual a 14  

A ejecutar -------- 

Realizar talleres y  charlas sobre 
la gestión energética en el 
Hospital. 

Realizar encuestas y  campaña 
de divulgación sobre el uso 
racional de la energía (pegar 
carteles, buzón de sugerencias, 
etc.) 

 

  FUENTE: El autor. 
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    Tabla 11: Seguimiento y Monitoreo - Reducción del consumo de energía eléctrica. 

Objetivo 
Específico 

Acciones 
Responsabl

e 
Meta Indicador 

Nivel de 
Cumplimie

nto 

Comentario
s 

O.E - 2 

Solicitar 30 lámparas LED PHILIPS 

RC660B W60L60 1xLED36S/830 

MO-PC (1.000). 

Gerencia 

Cambiar 
luminarias 
de cuartos 

de 
pacientes  

Nª lámparas 
sustituidas / 

total de 
lámparas 

A ejecutar 
 

-------- 

Sustituir 60 fluorescentes en 

cuartos de pacientes  

Coordinador 
de comité 
energía 

 

  FUENTE: El autor. 
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a. Organización de la Gestión de la Eficiencia Energética Eléctrica 

Para lograr la verdadera Gestión de la Eficiencia Energética Eléctrica 

es necesario que en el Hospital Regional de Lambayeque se cree un 

COMITÉ DE ENERGÍA ELECTRICA. 

 

Comité de Energía Eléctrica  

El objetivo principal de este comité es lograr la eficiencia energética 

eléctrica en el Hospital de la PNP. 

Funciones 

- Asesorar en temas eléctricos 

- Llevar la contabilidad eléctrica en el Hospital 

- Realizar una Auditoria Energética Eléctrica 

- Seguir los programas de eficiencia energética  

- Realizar campañas uso eficiente de la electricidad 

Atribuciones 

- Solicitar los consumos de electricidad en el Hospital  

- Ordenar mediciones de electricidad en los lugares donde estime 

conveniente 

- Contar con los bienes económico necesarios para así dar 

cumplimiento a las funciones dadas.  

Composición  

El Comité de Energía Eléctrica, deberá ser compuesto por la 

representación de una Alta Dirección del hospital, así como uno de la 

Administración y uno del Logística, siendo el representante de la Alta 

Dirección quien lo presidirá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

4.3 Análisis económico del Proyecto.  

       4.3.1 Recursos Económicos para poner en marcha el Plan de Gestión 

Los recursos económicos necesarios para ejecutar el Plan de Acción están 

conformados por los presupuestos que implica cada uno de los programas: 

 

4.3.2 Uso racional y eficiente de la energía eléctrica 

 

         Tabla 12: Inversión – Uso racional y eficiente de la energía eléctrica.  

Acciones Inversión 

Objetivo Estratégico 1  

Diseñar presentaciones para los colaboradores 
del Hospital 

S/C 

Realizar talleres y charlas sobre la gestión 
energética en el Hospital. 

S/. 500,00 

Realizar encuestas, campaña de divulgación 
sobre el uso racional de la energía (pegar 
carteles, buzón de sugerencias, etc.) 

S/. 500,00 

Total Parcial S/. 1 000,00 

 
  FUENTE: El autor.  

 
 

4.3.3 Reducción del consumo de energía eléctrica 

        Tabla 13: Inversión – Reducción del consumo de energía eléctrica 

Acciones Inversión 

Objetivo Estratégico 3  

Se Solicita 30 lámparas LED PHILIPS RC660B 

W60L60 1xLED36S/830 MO-PC (1.000). 
S/C 

Sustituir 60 fluorescentes en cuartos de pacientes  S/. 1 200,00 

Total Parcial S/. 1 200,00 

FUENTE: El autor. 
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4.3.4 Cuadro Resumen de Inversión 

             Tabla 14: Resumen de Inversión (2019 – 2023) 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Inversión      

Capacitación 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Cambio de luminarias 1 200     

Total 2 200 1 000 1 000 1 000 1 000 

Total Inversión (S/.) 6 200 

 
       FUENTE: El autor.  

 

4.3.5 Realizar un estudio costo – beneficio de las propuestas a 

implementar 

Para evaluara si las propuestas a implementar son viables económicamente 

es necesario utilizar indicadores económicos como el VAN y la TIR:  

 

Tabla 15: Parámetros para evaluación económica del plan de gestión.  

Descripción Datos Financieros 

Tasa de descuento  12% 

Inversión S/. 6 200 

Vida útil del proyecto (en años) 8 
 

Fuente: El autor.  
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Tabla 16: Flujo del Análisis Económico. 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 

EGRESOS                   

Capacitación -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 

Cambio de Luminarias -1200                 

Total  -2200 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 1000 

INGRESOS                   

Ahorro por consumir menos 
Energía   1491,25 1491,25 1491,25 1491,25 1491,25 1491,25 1491,25 1491,25 

Total    1491,25 1491,25 1491,25 1491,25 1491,25 1491,25 1491,25 1491,25 

BENEFICIOS NETOS  -2200 491,25 491,25 491,25 491,25 491,25 491,25 491,25 491,25 

          

 VNA 240,35        

 TIR 15,06%        

 

Fuente: El autor. 



 

31 

 

a. Valor Actual Neto: 

El Valor Actual Neto del proyecto es: 

VAN = S/. 240,35 

Para el Hospital Regional de Lambayeque., el proyecto es rentable 

porque el VAN es de S/. 240,35, con este cálculo se genera el 

beneficio total del proyecto después que se cubrió todos los costos 

relacionados a él, en lo que concierne a la eficiencia energética.   

b. Tasa Interna de Retorno: 

 En este proyecto estudiado la Tasa Interna de Retorno es: 

TIR = 15,06 % 

Para el Hospital Regional de Lambayeque, su Tasa Interna de 

Retorno es de 15,06 % que es mayor al costo del capital del 12%. 

c. Relación Beneficio / Costo: 

B/C = 2,76 

Lo que significa que por cada nuevo sol invertido obtiene una 

rentabilidad de 1,76 nuevos soles. 

d. Periodo de Recuperación del Capital: 

La inversión que se invertirá en el proyecto se recuperará 

aproximadamente según el cálculo en 8 años contento desde 

el inicio del estudio.  

e. Resumen de la evaluación económica 

 

       Tabla 17: Resumen de evaluación económica del proyecto 

Descripción Valor 

Inversión  S/. 6 200,00 

Ahorro  S/. 1 491,25 

Valor Actual Neto S/. 240,35 

Tasa Interna de Retorno  15,06 % 

Relación B / C 2,76 

Periodo de Recuperación 8 años  

 
       Fuente: El autor. 



 

32 

 

V. DISCUSIÓN 

Esta investigación tuvo como objetivo realizar un ANÁLISIS DE LOS 

INDICADORES ENERGÉTICOS EN EL HOSPITAL PNP CHICLAYO PARA 

MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 2018, los resultados obtenidos se 

complementan con el estudio realizado por RAMÍREZ, En su tesis titulada 

“PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA”, en el cual e resultado tuvieron 

como objetivo realizar un estudio para lograr el ahorro de energía en el Sistema 

de Alumbrado en dicha casa superior de estudios. Como resultado se logró el 

ahorro en un 60,5% de la Potencia Instalada, equivalente a 93,5 kW, logrando 

un ahorro económico al año de $655,188, disminuyendo en un 39,7% 

mensualmente el pago por uso del a electricidad. 

 

Así mismo se ratifica con la tesis de FIGUEROA, llamada “AUDITORÍA 

ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVO”, en donde los beneficios 

y propuestas que se han obtenido de esta son las siguientes: se realizó una 

investigación de como disminuir el consumo de energía eléctrica en el Edificio 

Administrativo, de dicha Universidad, para ello el investigador realizó una 

Auditoría Energética, para luego platear medidas que permitan lograr el objetivo 

trazado. Una de las medidas consistió en reducir el factor de potencia de fp=0,75 

a fp=0,98, para lo cual se debería instalar un banco de condensadores, con una 

inversión de 3 060, 00 USD, lo que producirá un ahorro de energía diaria de 

291,2 kWh/día, equivalente al 20%, en el presente trabajo de investigación 

también se tuvo un ahorro económico y ahorro de energía. 

. 
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VI. CONCLUSIONES. 

Las conclusiones del presente trabajo de investigación son: 

 El Hospital de la PNP tiene su suministro de energía eléctrica que brinda 

la empresa ELECTRONORTE SA, en Baja Tensión, cuenta con tres pisos, 

siendo el Primer Piso el que consume más energía eléctrica actualmente 

cuenta con un Índice de Consumo Energético de ICE = 2,32 kW-h / m2 

 

 Con el rediseño y las propuestas que implementaran el plan de un estudio 

energético, esto nos servirá como una mejora en el consumo de sí mismo 

aplicando tecnologías nuevas de ahorro, y dando pie a desarrollo 

sostenible, ya que con eso bajara el consumo de kwh que se gasta en el 

hospital ICE = 2,26 kW-h / m2 

 

 Con la evaluación económica se obtuvo que se recuperara lo invertido en 

el transcurso de 8 años, realizando el cálculo del TIR de 15,60%, y del 

cálculo del VAN estimado es de S/. 240,35 y realizando el cálculo del 

Beneficio/Costo resulto 2,76. Por lo calculado podemos afirmar que el 

proyecto es viable económicamente.  
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VII. RECOMENDACIONES. 

Se recomienda: 

 Evaluar una posibilidad de suministrar con energía eléctrica al Hospital 

con energías no convencionales: Solar o Eólica y de esta manera poder 

tener un suministro propia, esto acorde con la nueva legislación de 

Generación Distribuida. 

 

 Hacer que las acciones para lograr la eficiencia energética sea un proceso 

continuo en el tiempo. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Pliegos Tarifarios 

Anexo 02: Especificaciones Técnicas y Certificado de Calibración del 

Analizador de Redes 

Anexo 03: Mediciones realizadas 
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39 

 

Anexo 01: Pliegos Tarifarios 
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Anexo 02: Especificaciones Técnicas y Certificado de Calibración 

del Analizador de Redes 
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Anexo 03: Mediciones realizadas 

 

 

HORA Pt+ (kW)  Min Pt+ (kW)  Avg Pt+ (kW)  Max E (Pt+) (kWh) Pfti+  Min Pfti+  Avg Pfti+  Max Qti+ (kVAr)  Min Qti+ (kVAr)  Avg Qti+ (kVAr)  Max E (Qti+) (kVARh) Freq (Hz)  Min Freq (Hz)  Avg Freq (Hz)  Max

10.05.2019 07:00:00 17,034,59 17,09697276 17,159,59 4,27424319 0,964 0,968 0,972 4,6986876 4,4329238 4,1483275 1,10823096 59,89459 59,98310 60,071605

10.05.2019 07:15:00 17,15959 17,22197359 17,28459 4,30549340 0,965 0,973 0,982 4,6633157 4,0485994 3,3245709 1,01214985 59,89459 59,97732 60,060060

10.05.2019 07:30:00 17,40959 17,47197521 17,53459 4,36799380 0,965 0,978 0,992 4,7312561 3,6909498 2,2313800 0,92273744 59,90894 59,99172 60,074492

10.05.2019 07:45:00 17,65959 17,72197679 17,78459 4,43049420 0,935 0,949 0,964 6,6983231 5,8632498 4,9055617 1,46581245 59,92043 59,99024 60,060060

10.05.2019 08:00:00 17,784,6 17,84697756 17,909,6 4,46174439 0,941 0,956 0,971 6,3957714 5,4845117 4,4096960 1,37112793 59,86590 60,00995 60,153994

10.05.2019 08:15:00 17,864,6 17,9219948 17,979,6 4,48049869 0,931 0,952 0,973 7,0042071 5,7774376 4,2649338 1,44435940 59,89028 60,01346 60,136630

10.05.2019 08:30:00 17,924,6 17,98697841 18,049,6 4,49674460 0,974 0,982 0,991 4,1691781 3,4136522 2,4380943 0,85341305 59,90607 60,00328 60,100488

10.05.2019 08:45:00 17,984,6 18,05694145 18,129,6 4,51423536 0,942 0,958 0,974 6,4074935 5,4143357 4,2168602 1,35358392 59,89459 59,99104 60,087487

10.05.2019 09:00:00 18,044,6 18,12689926 18,209,6 4,53172482 0,942 0,957 0,972 6,4288701 5,5026819 4,4021649 1,37567046 59,90894 59,99894 60,088932

10.05.2019 09:15:00 18,104,6 18,1968519 18,289,6 4,54921297 0,975 0,939 0,904 4,1260792 6,6750125 8,6497699 1,66875312 59,92043 60,04155 60,162680

10.05.2019 09:30:00 18,164,6 18,26679942 18,369,6 4,56669986 0,992 0,953 0,915 2,3115512 5,8256444 8,0997600 1,45641111 59,89459 59,98959 60,084599

10.05.2019 09:45:00 18,224,6 18,3367419 18,449,6 4,58418547 0,952 0,967 0,982 5,8597795 4,8401464 3,5486506 1,21003660 59,90894 59,99749 60,086043

10.05.2019 10:00:00 18,284,6 18,40667937 18,529,6 4,60166984 0,961 0,976 0,992 5,2617822 4,0734328 2,3579996 1,01835819 59,92043 60,04300 60,165576

10.05.2019 10:15:00 18,344,6 18,47661191 18,609,6 4,61915298 0,975 0,940 0,906 4,1807758 6,7142623 8,6942858 1,67856557 59,86590 59,94856 60,031216

10.05.2019 10:30:00 18,404,6 18,54653957 18,689,6 4,63663489 0,961 0,979 0,997 5,2963148 3,8776848 1,4509559 0,96942121 59,89028 59,98094 60,071605

10.05.2019 10:45:00 18,464,6 18,6164624 18,769,6 4,65411560 0,982 0,987 0,993 3,5515357 2,9733060 2,2325857 0,74332649 59,89459 59,97732 60,060060

10.05.2019 11:00:00 18,524,6 18,68638045 18,849,6 4,67159511 0,967 0,975 0,984 4,8806898 4,2175464 3,4130100 1,05438660 59,90894 59,99172 60,074492

10.05.2019 11:15:00 18,584,6 18,75629378 18,929,6 4,68907345 0,959 0,970 0,981 5,4921634 4,7058826 3,7436149 1,17647065 59,92043 59,99024 60,060060

10.05.2019 11:30:00 18,644,6 18,82620245 19,009,6 4,70655061 0,962 0,979 0,997 5,2919898 3,8870034 1,4757989 0,97175085 59,86590 60,00995 60,153994

10.05.2019 11:45:00 18,704,6 18,8961065 19,089,6 4,72402662 0,971 0,935 0,901 4,6054408 7,1462681 9,1913731 1,78656702 59,89028 60,01346 60,136630

10.05.2019 12:00:00 18,764,6 18,96600598 19,169,6 4,74150150 0,959 0,974 0,989 5,5453575 4,4215909 2,8670165 1,10539772 59,90607 60,00328 60,100488

10.05.2019 12:15:00 18,824,6 19,03590096 19,249,6 4,75897524 0,972 0,981 0,99 4,5508410 3,7688474 2,7429176 0,94221184 59,93192 60,00970 60,087487

10.05.2019 12:30:00 18,884,6 19,10579146 19,329,6 4,77644787 0,993 0,992 0,991 2,2462646 2,4314026 2,6109936 0,60785064 59,90320 59,99606 60,088932

10.05.2019 12:45:00 18,944,6 19,17567755 19,409,6 4,79391939 0,984 0,987 0,99 3,4302113 3,1230708 2,7657164 0,78076769 59,92186 60,04227 60,162680

10.05.2019 13:00:00 19,004,6 19,24555927 19,489,6 4,81138982 0,983 0,986 0,99 3,5496925 3,1955566 2,7771157 0,79888915 59,90607 59,99533 60,084599

10.05.2019 13:15:00 19,064,6 19,31543667 19,569,6 4,82885917 0,969 0,969 0,97 4,8607953 4,8829873 4,9046008 1,22074682 59,89459 59,99031 60,086043

10.05.2019 13:30:00 19,124,6 19,3853098 19,649,6 4,84632745 0,983 0,987 0,992 3,5721062 3,0954632 2,5005262 0,77386581 59,89459 60,03008 60,165576

10.05.2019 13:45:00 19,184,6 19,4551787 19,729,6 4,86379468 0,982 0,987 0,992 3,6900228 3,1695989 2,5107067 0,79239974 59,90894 59,97008 60,031216

10.05.2019 14:00:00 19,244,6 19,52504342 19,809,6 4,88126085 0,983 0,988 0,993 3,5945199 3,0539849 2,3562906 0,76349621 59,92043 59,99602 60,071605

10.05.2019 14:15:00 19,304,6 19,594904 19,889,6 4,89872600 0,981 0,988 0,995 3,8177769 3,0664894 1,9964532 0,76662235 59,86590 59,96298 60,060060

10.05.2019 14:30:00 19,364,6 19,66476048 19,969,6 4,91619012 0,982 0,989 0,996 3,7246445 2,9444403 1,7915132 0,73611009 59,89028 59,98239 60,074492

10.05.2019 14:45:00 19,424,6 19,73461292 20,049,6 4,93365323 0,992 0,951 0,912 2,4718937 6,4049050 9,0177019 1,60122625 59,90607 59,98306 60,060060

10.05.2019 15:00:00 19,484,6 19,80446135 20,129,6 4,95111534 0,979 0,987 0,996 4,0573368 3,1657833 1,8058671 0,79144582 59,89459 60,02429 60,153994

10.05.2019 15:15:00 19,544,6 19,87430581 20,209,6 4,96857645 0,983 0,987 0,992 3,6505542 3,1735465 2,5717895 0,79338664 59,90894 60,02278 60,136630

10.05.2019 15:30:00 19,604,6 19,94414635 20,289,6 4,98603659 0,993 0,993 0,994 2,3319064 2,2851601 2,2326725 0,57129001 59,92043 60,01046 60,100488

10.05.2019 15:45:00 19,664,6 20,013983 20,369,6 5,00349575 0,993 0,992 0,992 2,3390432 2,4651111 2,5921505 0,61627777 59,89459 59,99104 60,087487

10.05.2019 16:00:00 19,724,6 20,08381582 20,449,6 5,02095396 0,983 0,990 0,997 3,6841747 2,8653815 1,5875925 0,71634538 59,90894 59,99894 60,088932

10.05.2019 16:15:00 19,784,6 20,15364483 20,529,6 5,03841121 0,943 0,969 0,995 6,9821492 5,1687030 2,0606944 1,29217576 59,92043 60,04155 60,162680

10.05.2019 16:30:00 19,844,6 20,22347008 20,609,6 5,05586752 0,979 0,985 0,992 4,1323007 3,4845434 2,6226919 0,87113585 59,86590 59,97525 60,084599

10.05.2019 16:45:00 19,904,6 20,29329161 20,689,6 5,07332290 0,979 0,985 0,991 4,1447947 3,5572353 2,7946991 0,88930883 59,89028 59,98816 60,086043

10.05.2019 17:00:00 19,964,6 20,36310945 20,769,6 5,09077736 0,976 0,985 0,995 4,4546091 3,5116097 2,0847848 0,87790243 59,89459 60,03008 60,165576

10.05.2019 17:15:00 20,024,6 20,43292365 20,849,6 5,10823091 0,972 0,981 0,991 4,8409408 3,9909603 2,8163115 0,99774007 59,90894 59,97008 60,031216

10.05.2019 17:30:00 20,084,6 20,50273423 20,929,6 5,12568356 0,979 0,986 0,993 4,1822767 3,4704181 2,4895112 0,86760453 59,92043 59,99024 60,060060

10.05.2019 17:45:00 20,144,6 20,57254124 21,009,6 5,14313531 0,978 0,984 0,991 4,2967887 3,6675086 2,8379239 0,91687716 59,86590 60,00995 60,153994

10.05.2019 18:00:00 20,544,6 20,69404337 20,844,6 5,17351084 0,983 0,987 0,992 3,8373350 3,3044430 2,6525971 0,82611074 59,89028 60,01346 60,136630

10.05.2019 18:15:00 20,944,6 21,09405368 21,244,6 5,27351342 0,979 0,987 0,996 4,3613572 3,3719272 1,9058961 0,84298181 59,90607 60,00328 60,100488

10.05.2019 18:30:00 21,344,6 21,49406361 21,644,6 5,37351590 0,983 0,989 0,995 3,9867597 3,2173697 2,1726145 0,80434243 59,93192 60,00970 60,087487

10.05.2019 18:45:00 21,744,6 21,89407317 22,044,6 5,47351829 0,996 0,995 0,994 1,9507521 2,1977684 2,4257933 0,54944210 59,90320 59,99606 60,088932

10.05.2019 19:00:00 22,144,6 22,29408239 22,444,6 5,57352060 0,972 0,983 0,995 5,3534505 4,1094028 2,2529160 1,02735069 59,92186 60,04227 60,162680

10.05.2019 19:15:00 22,544,6 22,69409128 22,844,6 5,67352282 0,981 0,986 0,991 4,4585364 3,8396379 3,0857912 0,95990947 59,90607 59,99533 60,084599

10.05.2019 19:30:00 22,944,6 23,09409987 23,244,6 5,77352497 0,982 0,989 0,996 4,4132328 3,4579216 2,0853202 0,86448039 59,89459 59,99031 60,086043

10.05.2019 19:45:00 23,344,6 23,49410816 23,644,6 5,87352704 0,992 0,993 0,994 2,9707369 2,7946548 2,6018578 0,69866370 59,90463 60,03510 60,165576

10.05.2019 20:00:00 23,744,6 23,89411618 24,044,6 5,97352904 0,999 0,997 0,995 1,0626874 1,8556296 2,4135188 0,46390739 59,91755 59,97438 60,031216

10.05.2019 20:15:00 24,144,6 24,29412393 24,444,6 6,07353098 0,972 0,982 0,992 5,8369502 4,6795939 3,1107184 1,16989847 59,89459 60,03008 60,165576

10.05.2019 20:30:00 24,544,6 24,69413143 24,844,6 6,17353286 0,989 0,990 0,992 3,6709052 3,4285343 3,1616207 0,85713358 59,89459 59,96290 60,031216

10.05.2019 20:45:00 24,944,6 25,09413869 25,244,6 6,27353467 0,982 0,987 0,993 4,7979190 4,0078803 3,0027674 1,00197007 59,90894 59,98450 60,060060

10.05.2019 21:00:00 25,344,6 25,49414573 25,644,6 6,37353643 0,985 0,988 0,992 4,4399172 3,9011668 3,2634255 0,97529171 59,92043 60,03721 60,153994

10.05.2019 21:15:00 25,744,6 25,89415254 26,044,6 6,47353814 0,992 0,954 0,918 3,2761511 8,1106792 11,2513859 2,02766979 59,86590 60,00127 60,136630

10.05.2019 21:30:00 26,144,6 26,29415915 26,444,6 6,57353979 0,979 0,943 0,909 5,4441695 9,2482160 12,1254137 2,31205399 59,89028 59,99538 60,100488

10.05.2019 21:45:00 26,544,6 26,69416556 26,844,6 6,67354139 0,968 0,982 0,997 6,8815798 5,0765503 2,0840648 1,26913757 59,90607 59,99678 60,087487

10.05.2019 22:00:00 26,944,6 27,09417178 27,244,6 6,77354295 0,985 0,990 0,995 4,7202085 3,8631840 2,7347246 0,96579599 59,89459 59,99176 60,088932

10.05.2019 22:15:00 20,024,5 20,17394236 20,324,5 5,04348559 0,979 0,941 0,905 4,1697646 7,2366420 9,5538976 1,80916050 59,90894 60,03581 60,162680

10.05.2019 22:30:00 20,424,5 20,5739532 20,724,5 5,14348830 0,968 0,982 0,996 5,2949713 3,9685165 1,8592380 0,99212914 59,92043 60,00251 60,084599

10.05.2019 22:45:00 20,824,5 20,97396363 21,124,5 5,24349091 0,968 0,981 0,994 5,3986698 4,1575884 2,3245466 1,03939710 59,89459 59,99031 60,086043

10.05.2019 23:00:00 21,224,5 21,37397367 21,524,5 5,34349342 0,979 0,941 0,905 4,4196443 7,6671081 10,1179793 1,91677701 59,90894 60,03726 60,165576

10.05.2019 23:15:00 21,624,5 21,77398333 21,924,5 5,44349583 0,968 0,981 0,994 5,6060666 4,3161732 2,4125788 1,07904331 59,92043 60,04300 60,165576

10.05.2019 23:30:00 22,024,5 22,17399265 22,324,5 5,54349816 0,994 0,957 0,921 2,4235829 6,7377680 9,4427684 1,68444199 59,86590 59,94856 60,031216

10.05.2019 23:45:00 22,424,5 22,57400164 22,724,5 5,64350041 0,992 0,959 0,927 2,8536503 6,6755043 9,1942623 1,66887609 59,89028 59,97517 60,060060

10.05.2019 00:00:00 22,824,5 22,97401032 23,124,5 5,74350258 0,979 0,981 0,984 4,7528174 4,4819586 4,1870493 1,12048965 59,89459 60,02429 60,153994

PROM HFP 19,13611 19,34941 19,56570 282,01842 4,32000 4,20195 3,69223 64,07971

PROM HP 23,90456 24,05409 24,20456 72,16226 4,86257 5,44547 5,38248 16,33641

SUMA 354,18068 80,41613

PROMEDIO 0,97481 0,97583 0,97716 59,90093 60,00107 60,10121

Pt+ (kW)  Min Pt+ (kW)  Avg Pt+ (kW)  Max E (Pt+) (kWh) Pfti+  Min Pfti+  Avg Pfti+  Max Qti+ (kVAr)  Min Qti+ (kVAr)  Avg Qti+ (kVAr)  Max E (Qti+) (kVARh) Freq (Hz)  Min Freq (Hz)  Avg Freq (Hz)  Max
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Anexo 04: Cálculos de Iluminación con el Dialux 
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Características de la Lámpara a Utilizar 
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Declaratoria de originalidad del autor 

 

 

 


