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Presentación 

 

 Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en el 

reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra consideración la 

presente investigación titulada “Diseño de un policlínico para mejorar el servicio de salud en 

el distrito de Bellavista, San Martín”, con la finalidad de optar el grado de Ingeniero Civil. 

 

La investigación está dividida en siete capítulos: 

 

I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 

relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos 

de la investigación. 

II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; población 

y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad y métodos de 

análisis de datos. 

III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 

información.   

IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados en la tesis. 

V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 

planteados. 

VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 

VII. REFERENCIAS. Se consigna todos los autores de la investigación. 
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RESUMEN 

 

Hoy en día los centros de salud tienen un creciente interés por evaluar aspectos relacionados 

con la calidad del servicio, con la finalidad de mejorarla. Sin embargo, en la mayoría de 

estos la calidad de servicio viene siendo la misma durante años, causando una gran 

insatisfacción tanto para los usuarios del servicio como el personal de salud que lo brinda. 

Para el desarrollo de esta propuesta, se pretendió conocer la brecha de insatisfacción de los 

asegurados como del personal del centro de salud, con el fin de partir de la identificación de 

los problemas principales que dificultan el servicio brindado. 

La puesta en marcha de la asignación de población a una Enfermera de referencia, es un 

elemento clave para realizar un cambio organizativo en la actividad asistencial Enfermera e 

implementar unas estrategias con los siguientes objetivos: contrastar la actividad asistencial 

en la Consulta Enfermera, con la población asignada, en la consulta de tareas comunes, y en 

domicilio, antes y después de la aplicación de las estrategias de cambio. Fomentar la 

accesibilidad a la Consulta Enfermera, con fin de aumentar la Continuidad de Cuidados en 

el mismo escenario asistencial. 

Con el diseño del policlínico en el distrito de Bellavista se mejorará el servicio de salud, ya 

que la población merece una mejora en servicios y atención para así de alguna u otra manera 

también mejorar la calidad de vida en la población, pues el servicio y la atención es 

indispensable en la salud, a causa de esta necesidad se vio necesario realizar el diseño de un 

policlínico para mejorar el servicio de salud. 

 

Palabras clave: Diseño, policlínico, mejorar, servicio, salud. 
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ABSTRACT  

 

Nowadays, health centers have a growing interest in evaluating aspects related to the quality 

of the service, in order to improve it. However, in most of these, the quality of service has 

been the same for years, causing great dissatisfaction for both the users of the service and 

the health personnel who provide it. 

For the development of this proposal, it was intended to know the dissatisfaction gap 

between the insured and the staff of the health center, with the purpose of starting from the 

identification of the main problems that hinder the service provided. 

The implementation of the population allocation to a reference nurse, is a key element to 

make an organizational change in nursing care activity, and implement strategies with the 

following objectives, contrast the care activity in the Nursing Consultation, with the assigned 

population, in the consultation of common tasks, and at home, before and after the 

application of change strategies. Promote accessibility to the Nursing Consultation, in order 

to increase Continuity of Care in the same healthcare setting. 

With the design of the polyclinic in the district of Bellavista, the health service will be 

improved, since the population deserves an improvement in services and attention in order 

to improve the quality of life in the population, as well as the service and attention is essential 

in health, because of this need it was necessary to design a polyclinic to improve the health 

service. 

 

Keywords: design, policlinic, improve, service, health. 
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I. INTRODUCCIÓN  

1.1. Realidad problemática 

La motivación que me ha llevado a realizar el estudio, está relacionada con mi vida 

profesional unida a la Atención Primaria de Salud desde el año 1986. Como 

Enfermera Comunitaria y trascurridos todos estos años el lugar donde desarrollo en 

estos momentos mi trabajo, es la Subdirección de Continuidad de Cuidados del Área 

VI, que me ha posibilitado conocer de cerca los quince centros de salud que 

componen dicha Área. Y partiendo de la premisa de que La Atención Primaria de 

Salud es la asistencia sanitaria esencial y accesible a todos los individuos de la 

comunidad a través de medios aceptables, con su participación y a un costo asequible 

para la comunidad y el país. Según la Declaración de Alma Ata, implica un 

tratamiento multicausal de los problemas de salud y una organización de los servicios 

de salud que permitan servicios globales, continuos, integrales, distribuidos 

equitativamente buscando su eficacia y eficiencia. 

 

Las personas en su mayoría coinciden que el atributo que contribuye, 

fundamentalmente, a determinar la posición de una organización en el largo plazo es 

la opinión de los clientes sobre el producto o servicio que reciben, es por esto que 

resulta importante que para los usuarios se les forme una opinión positiva de este 

servicio, para ello la organización debe satisfacer sus necesidades y expectativas. 

Esto es lo que recibe el nombre de calidad de servicio. Es así que cada vez más 

empresas adoptan planteamientos para mejorar su gestión y asumen que la calidad 

supone una nueva forma de gestión empresarial. Los sistemas de salud se encuentran, 

permanentemente, realizando cambios en sus administraciones debido a distintas 

variables, tales como avances tecnológicos, recursos disponibles, mayor exigencia 

por parte de los usuarios, reformas gubernamentales, entre otras. Actualmente, en 

instituciones tanto públicas como privadas del sector salud, existe un creciente interés 

por evaluar el conocimiento en aspectos relacionados con la calidad del servicio, con 

la finalidad de mejorarla. Sin embargo, en la mayoría de centros de salud la calidad 

de servicio viene siendo la misma durante años.  

Por tanto, si satisfacer las expectativas del cliente es tan importante como se ha 

mencionado, entonces es necesario disponer de la información adecuada sobre los 
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clientes. Esta información debe contener aspectos relacionados con sus necesidades, 

con las dimensiones en los que se fijan para determinar el nivel de calidad 

conseguido.  

 

1.2. Trabajos previos 

A nivel Internacional  

MORALES, María. En la tesis: Calidad de la atención de los Servicios de Salud del 

consultorio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (igss) palin. (Tesis de 

pregrado). Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, 2012. Llegó a las 

siguientes   conclusiones:  

- La calidad de atención que se brinda, en los diferentes servicios en el Consultorio 

del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) Palín, Escuintla, fue 

considerada por la mayoría de los usuarios, como buena. 

- Las características sociodemográficas de la mayoría de los usuarios que acuden al 

Consultorio del IGSS, y, que participaron en el presente estudio son: edad 

comprendida entre los 18 y 30 años, sexo femenino, casadas, residentes en el casco 

urbano, con nivel de escolaridad primaria, tanto completa como incompleta, con 

ocupaciones laborales variadas, afiliadas al seguro Social. 

- En la estructura de la atención, los aspectos de la infraestructura, relacionados con 

la comodidad de las instalaciones, la limpieza general, y la limpieza de los 

servicios sanitarios, son considerados por los usuarios como buenos. 

- En los aspectos funcionales de la estructura del Consultorio, la mayoría de los 

usuarios refirió utilizar entre 0 a 30 minutos para desplazarse, a pie o en bus, hacia 

el consultorio. 

- La percepción de los usuarios, con respeto de otros aspectos funcionales de la 

estructura como la privacidad durante la consulta, la oportunidad de la atención 

médica, la mayoría de los usuarios las considero como buena. 

- La mitad de los usuarios consideran que el tiempo de espera para ser atendidos 

por el médico es largo y que el tiempo que duro la consulta fue adecuada. 

- Se pudo detectar que la falta de aplicación de las variables de la mezcla 

promocional y las acciones de la competencia, son las principales causantes de la 

disminución en el número de inscripciones. 



   14 
 
 

- Se determinó que el Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza 

nunca ha utilizado de manera correcta las diferentes variables que componen la 

mezcla promocional. 

- La institución tiene grandes fortalezas, pero los pocos esfuerzos publicitarios han 

impedido lograr darse a conocer dentro del mercado. 

- A través del estudio realizado se pudo constatar que el Instituto de Educación 

Básica por Cooperativa de Enseñanza presenta una disminución en el número de 

inscripciones, lo cual ocasiona una baja en la participación de mercado y afecta 

de manera directa los ingresos percibidos por la misma. 

 

SANCHEZ, Luis. En su trabajo de investigacion: Satisfacción de los usuarios de 

consulta externa en una institución de Seguridad Social en Guadalupe, nuevo León. 

(Tesis de pregrado). Universidad Autónoma de Nuevo León, México, 2012.Llegó a 

las siguientes   conclusiones:  

- Muchos usuarios mencionaron que era preferible llegar temprano a la unidad, 

tramitar la cita e irse a su casa para posteriormente regresar más tarde a la hora 

indicada de la cita para consulta.  

- La satisfacción aquí reportada del 74.8 % se puede elevar una vez que los usuarios 

puedan mejorar en el acceso al trámite de su consulta ya sea por teléfono o internet 

y no tengan que permanecer tanto tiempo en la unidad antes de ser atendidos, es 

decir mejorar los tiempos de espera, así como del surtimiento completo de la 

receta. 

- Es importante señalar que las instalaciones y equipo de esta unidad de medicina 

familiar son relativamente nuevos, motivo por el que los usuarios pudieron evaluar 

bien este aspecto, Se encontró además que la satisfacción está asociada también 

para las dimensiones de trato personal en donde la percepción del usuario en 

general califica como bueno el trato en el área de admisión. 

- De esta forma quienes son responsables directos de la calidad y la satisfacción 

como resultado de ésta, deben hacer no sólo énfasis en la capacitación del 

personal, de mantener la limpieza y el confort de las instalaciones pero también 

de fortalecer aquellas áreas de oportunidad detectadas e implementar programas 

de calidad y agilizar los procedimientos para a abatir las barreras de acceso a la 
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consulta, los tiempos prolongados de espera para consulta así como del 

surtimiento completo de las recetas. 

 

AVILA, Tania. En su trabajo de investigacion: Calidad en la atención de los 

servicios de salud desde la óptica del usuario en el centro San Vicente de Paúl de la 

ciudad de Esmeraldas. (Tesis de pregrado). Pontifica Universidad Católica del 

Ecuador, Esmeraldas, Ecuador, 2012. Llegó a las siguientes   conclusiones:  

- Se indicaron los servicios de salud que oferta el centro San Vicente de Paúl de la 

ciudad de Esmeraldas, servicios que han ido creciendo durante los treinta años de 

funcionamiento de la casa de salud local. Los servicios más solicitados por parte 

de los usuarios del centro son medicina general, pediatría, atención postparto, 

tamizaje neonatal y laboratorio. 

- Se explicó el nivel de satisfacción de los usuarios del servicio de salud del centro 

San Vicente de Paúl, los resultados obtenidos indican que el 81% de los usuarios 

del centro muestra un nivel de satisfacción elevado en relación a la “Mejora en la 

Salud”. El 94% de los pacientes indicó un nivel de satisfacción elevado en relación 

a la “Calidad del trato en la atención”. El 99% de los usuarios del centro se 

encuentra satisfecho en relación a la “Gestión de calidad total del servicio 

médico”. Por su parte la “Rapidez en la atención para consulta” presenta cifras 

negativas, donde el nivel de insatisfacción de los pacientes asciende al 75%. 

- Se identificaron las fortalezas y debilidades del servicio de salud del centro en 

relación. Las principales fortalezas detectadas son: el prestigio de la institución 

ganado al transcurso de varios años de trabajo de calidad y calidez en la localidad 

esmeraldeña; la confianza de sus usuarios, que son atendidos en un promedio de 

cien personas diariamente; el muy buen trato entregado a sus usuarios, lo que ha 

permitido que éstos vuelvan en busca de solución de sus problemas de salud; y el 

personal médico y de enfermería calificado, que cumple sus funciones de forma 

cabal y profesional. 

- Al identificar las principales debilidades, se puede concluir las siguientes: falta de 

presupuesto, lo que imposibilita a la administración la adquisición de equipos y 

materiales necesarios para entregar una mejor atención; la demora al momento de 

la atención de parte de los médicos entre un paciente y otro; la poca comunicación 

interna debido a las falencias del trabajo en equipo. 
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A nivel Nacional 

BACH, Vásquez. En la tesis: Propuesta de mejora de la calidad de servicio en el 

policlínico Chiclayo oeste ubicado en la Ciudad de Chiclayo. (Tesis de pregrado). 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2015. Llegó a las 

siguientes conclusiones:  

- El personal médico no se toma el tiempo necesario para realizarles una consulta 

minuciosa, ni les absuelven todas sus dudas al recibir su diagnóstico. 

- Para poder hallar las expectativas y percepciones de los pacientes se utilizó la 

metodología Servqual (se emplearon cinco dimensiones: elementos tangibles, 

fiabilidad, seguridad, empatía y capacidad de respuesta). 

 

HUANCHACO, Margarita.  En su trabajo de investigacion: Nivel de satisfacción de 

los usuarios hospitalizados en los servicios de medicina y cirugía del Hospital 

Nacional. Guillermo Almenara Irigoyen, EsSalud, Lima – Perú, 2016. (Tesis de 

pregrado). Universidad Cesar Vallejo, Perú, 2016. Llegó a las siguientes   

conclusiones:  

- El nivel de satisfacción de los usuarios hospitalizados en los servicios de medicina 

del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, EsSalud, Lima – Perú, 2016 

no es muy satisfecho. 

- El nivel de satisfacción de los usuarios hospitalizados en los servicios de cirugía 

del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, EsSalud, Lima – Perú, 2016 

no es muy satisfecho. 

- El nivel de satisfacción de los usuarios hospitalizados en los servicios de cirugía 

del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, EsSalud, Lima – Perú, 2016 

no es muy satisfecho. 

- No existen diferencias significativas entre el nivel de satisfacción de los usuarios 

hospitalizados en los servicios de medicina y cirugía del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen, EsSalud. Lima – Perú, 2016. 

 

DIAZ, Mirella.  En su trabajo de investigación: Satisfacción del usuario externo 

sobre la calidad de atención de salud. Hospital tito villar cabeza- Bambamarca- 

2014. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Cajamarca, Chota, Perú, 2014. 

Llegó a las siguientes   conclusiones:  
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- El 68,2% de los usuarios externos están insatisfechos de acuerdo a la calidad 

atención brindada en el hospital. 

- El 48,4% se encuentran en la edad de 30 a 59 años de edad la gran mayoría son 

mujeres (61,1%), tienen un estado civil casado (41,3%) un grado de instrucción 

primaria (36,4%) y ocupación ama de casa (49.2%). 

- El 53,0% de los usuarios se encuentran satisfechos y corresponde a la edad de 30 

a 59 años, y el 46,6% insatisfechos que son de la misma edad seguido de un 31,6% 

están satisfechos y el 36,3% refieren estar insatisfechos y pertenecen a la edad de 

18 a 29 años mientras que el 15,4% están satisfecho y el 17.5% están insatisfechos 

y tienen la edad de 60 a más años. 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1 Diseño de un policlínico 

Policlínico  

El Policlínico es el centro de todo el proceso de atención y a donde se debe 

asistir en un primer momento. El asegurado es monitorizado, se le realizan 

pruebas preventivas, se le tratan las patologías crónicas leves y, en general, se 

asegura que el usuario tenga la mejor salud. 

Allí, además de especialidades como pediatría, obstetricia, odontología y 

psiquiatría, se tiene la figura del médico de familia, que es el médico que 

conoce al paciente, su entorno y que coordina toda la atención para que sea la 

más eficaz. 

Se denomina edificación de salud a toda construcción destinada a desarrollar 

actividades cuya finalidad es la prestación de servicios que contribuyen al 

mantenimiento o mejora de la salud de las personas. La presente norma se 

complementa con las directivas de los reglamentos específicos sobre la materia, 

promulgados por el sector respectivo y tiene por objeto establecer las 

condiciones que deberán tener las edificaciones de Salud en aspectos de 

habitabilidad y seguridad, en concordancia con los objetivos de la Política 

Nacional de Salud. 

Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los siguientes 

tipos de edificaciones. 
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Hospital. - Establecimiento de salud destinado a la atención integral de 

consultantes en servicios ambulatorios y de hospitalización, proyectando sus 

acciones a la comunidad. 

Centro de Salud. - Establecimiento del Primer Nivel de Atención de Salud y 

de complejidad, orientado a brindar una atención integral de salud, en sus 

componentes de: Promoción, Prevención y Recuperación. Brinda consulta 

médica ambulatoria diferenciada en los Consultorios de Medicina, Cirugía, 

Gineco-Obstetricia, Pediatría y Odontología, además, cuenta con 

internamiento, prioritariamente en las zonas rurales y urbano - marginales. 

Puesto de Salud. - Establecimiento de primer nivel de atención. Desarrolla 

actividades de atención integral de salud de baja complejidad con énfasis en 

los aspectos preventivo-promocionales, con la participación activa de la 

comunidad y todos los actores sociales. 

Centro Hemodador. - Establecimiento registrado y con licencia sanitaria de 

funcionamiento, que realiza directamente la donación, control, conservación y 

distribución de la sangre o componentes, con fines preventivos, terapéuticos y 

de investigación. Se establecen dos tipos de centros. 

Centros de Hemoterapia Tipo I; Son las organizaciones de salud registradas 

y con licencia de funcionamiento dependientes técnica y administrativamente 

de las instituciones médicas o asistenciales. Están destinadas a la transfusión 

de sangre total o de sus componentes provenientes de un Centro Hemodador o 

de un Centro de Hemoterapia II 

Centros de Hemoterapia Tipo II; Son organizaciones de salud registradas y con 

licencia sanitaria de funcionamiento, que realizan directamente la captación de 

donantes infra o extrainstitucional, así como el control, conservación, 

selección, preparación de hemoderivados y aplicación de sangre o 

componentes. 

Condiciones de Habitabilidad y Funcionalidad 

Toda obra de carácter hospitalario o establecimiento para la salud, se ubicará 

en los lugares que expresamente lo señalen los Planes de Acondicionamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano. Los terrenos para las edificaciones de salud se 

construirán sobre terrenos con las siguientes características: En cuanto a su 

ubicación: 
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a) Ser predominantemente planos.  

b) Estar alejados de zonas sujetas a erosión de cualquier tipo (aludes, huaycos, 

otros similares).  

c) Estar libres de fallas geológicas.  

d) Evitar hondonadas y terrenos susceptibles de inundaciones. 

 e) Evitar terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos, limosos, antiguos lechos de 

ríos y/o con presencia de residuos orgánicos o rellenos sanitarios.  

f) Evitar terrenos con aguas subterráneas (se debe excavar mínimo 2.00 m. 

detectando que no aflore agua). 

 

En cuanto a la disponibilidad de los servicios básicos deberán contar con: 

a) Abastecimiento de agua potable adecuada en cantidad y calidad.  

b) De no contar el núcleo urbano con servicios de desagüe, las aguas servidas 

previamente tratadas se usarán preferentemente para el riego de áreas 

verdes, y los residuos o lodos producto del tratamiento deberán tratarse de 

acuerdo a su composición y se evacuarán hacia pozos sépticos y/o de 

percolación; para luego derivar los residuos a través de colectores a ríos, 

riachuelos u otros.  

c) Energía eléctrica y/o grupos electrógenos.  

d) Comunicaciones y Red Telefónica.  

e) Un plan de manejo de residuos sólidos considerando los espacios necesarios 

para la clasificación previa al tratamiento antes de su disposición final 

prevista para los residuos de establecimientos de atención de salud. Los 

residuos sólidos provenientes de establecimientos de salud no serán 

dispuestos junto con los residuos sólidos domiciliarios. 

 f) Sistema de protección contra incendios, de acuerdo a lo indicado en la  

 

Norma A-130: requisitos de Seguridad. 

En cuanto a su accesibilidad: 

a) Los terrenos deben ser accesibles peatonal y vehicularmente, de tal manera 

que garanticen un efectivo y fluido ingreso al establecimiento de pacientes y 

público, así como de vehículos del Cuerpo de Bomberos. 
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 b) Se evitará su proximidad a áreas de influencia industrial, establos, 

crematorios, basurales, depósitos de combustible e insecticidas, 

fertilizantes, morgues, cementerios, mercados o tiendas de comestibles, 

grifos, depósitos de combustibles, cantinas, bares, locales de espectáculos 

y en general lugares que puedan impactar negativamente en el 

funcionamiento de la edificación de salud. 

 

Puestos de Salud 

El Puesto de Salud estará conformado básicamente por las siguientes unidades: 

a) Unidad de Atención, compuesta de Sala de uso múltiple, consultorio, 

tópico, ambiente de reposo para dos camas, botadero, servicios higiénicos 

(02), admisión, archivo, botiquín, depósito, despensa y almacén. 

 

 b) Unidad de Vivienda 

La altura libre de los ambientes de un puesto de salud, deberá ser como 

mínimo de 2.60 m. 

 

Centro de Salud 

De acuerdo a la oferta de servicios, los Centros de Salud pueden ser de 2 tipos: 

Centro de Salud sin Unidad de Internamiento y con Unidad de Ayuda al 

Diagnóstico. 

Centro de Salud con Unidad de Internamiento y con Unidad del Centro 

Obstétrico y Quirúrgico, con énfasis en la atención madre - niño. 

 

Los componentes asistenciales y administrativos que conforman el Centro de 

Salud, son: 

a) Unidad de Administración. 

 b) Unidad de Consulta Externa. 

 c) Unidad de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento.  

 d) Unidad de Internamiento. 

   e) Unidad de Centro Obstétrico y/o Quirúrgico. 

 f) Unidad de Servicios Generales g) Unidad de Vivienda. 
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1.3.2 Servicio de salud 

La organización mundial de la salud (OMS) define la salud como un completo 

estado de bienestar físico, mental y social y no simplemente a la ausencia de 

afecciones o enfermedades. Sin embargo, se debe interpretar de una forma más 

dinámica considerando que la salud se manifiesta por el desarrollo equilibrado 

de las funciones fisiológicas que a su vez se expresan por el ejercicio normal 

de la interrelación e interdependencia biológica, sicológica y social del hombre 

con su ambiente con una orientación ecológica (García, 2000, p. 20). 

La calidad de la atención médica se define como otorgar atención oportuna al 

usuario, conforme a los conocimientos y principios médicos vigentes, para 

satisfacer las necesidades de salud y las expectativas del usuario, del prestador 

de servicios y de la Institución (GARCÍA, 2000, p. 20). 

Ante esta problemática las diferentes instancias del Sistema Nacional de Salud 

(SNS), iniciaron acciones para mejorar la calidad de la atención, a través de 

una implementación de estrategias de mejoramiento continuo. Una de esas 

estrategias fue la Cruzada nacional por la calidad. proyecto a cargo de la 

Secretaria de Salud de México que establece el garantizar un trato digno a los 

usuarios, proporcionar información completa, veraz oportuna y susceptible de 

ser entendida por el paciente, respeto a los derechos humanos, a las 

características individuales de la persona y la satisfacción del paciente con la 

atención (ORTEGÓN, 2002, p. 20). 

El papel que juega la opinión de los usuarios, sus percepciones y los juicios 

que realizan sobre los servicios recibidos son aspectos claves en la definición 

de la calidad y su valoración es imprescindible para prestar una correcta 

asistencia sanitaria, La percepción del paciente es, por tanto, una de las medidas 

principales a la hora de evaluar y mejorar la calidad de la asistencia 

(GRANADO, 2007, p. 20). 

 

Diagnóstico y Tratamiento 

Problemas en el diagnóstico o en el tratamiento, resultados adversos o 

inesperados, competencia profesional juzgada insuficiente, demoras en 

admisión o retrasos injustificados de las pruebas diagnósticas, altas prematuras 

y sensación de que no se progresa. 
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Comunicación médico-paciente 

Inadecuada información o ausencia de la misma, Informaciones incongruentes 

por parte de varios profesionales, no respetar la confidencialidad o intimidad 

del paciente. 

Relación médico-paciente 

Falta de cortesía o trato rudo y percepción de maltrato por parte del paciente. 

 

Accesibilidad y Disponibilidad 

Las dificultades de accesibilidad al médico, demoras o dificultades para 

obtener cita, cambios injustificados de cita y no atender las llamadas del 

paciente. 

Trato personal 

Varios autores encontraron que las relaciones con el personal médico son un 

aspecto que influye considerablemente en la satisfacción con la atención de 

salud. Las expectativas que los pacientes tienen con respecto a la atención 

también influyen en la satisfacción, la cual es menor cuando las expectativas 

son mayores, describe tres elementos que distinguen una relación satisfactoria 

con el médico desde la perspectiva de los pacientes. Estos elementos son: 

sentirse tratado y reconocido como persona, recibir información sobre la 

enfermedad y el cuidado, y percibir interés por su recuperación de parte del 

médico (GARCÍA, 2011, p. 20). 

 

Definición de Variables 

Infraestructura: al conjunto de áreas, locales y materiales interrelacionados 

con los servicios e instalaciones de cualquier índole, indispensables para la 

prestación de la Atención Médica. 

 

Accesibilidad: es la facilidad que tiene el usuario para acceder al servicio 

médico.  

Trato personal: es la percepción del usuario, es el grado de conexión, 

correspondencia, trato, comunicación del personal percibido por el usuario 

derivado del contacto con el personal. 
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 Tiempo de espera: es el tiempo que el usuario percibe esperó en la sala antes 

de ser atendido por el médico.  

Tiempo de traslado: es el tiempo que el usuario percibe transcurrió desde el 

momento que salió de su casa hasta el momento de arribar al Hospital.  

Tiempo de consulta: es el tiempo que el usuario percibe de la duración de la 

consulta médica. 

Sistemas y Servicios de Salud 

Sistema es el conjunto de elementos, que se reúnen y relacionan 

articuladamente para conformar un todo y/o cumplir una función. Cada sistema 

se define por su estructura y por su función. El concepto de sistema nace de la 

teoría general de sistemas de Von Bertalanfy y de cibernética de F. Magendie 

y C. Bernard. 

 La renovación de la atención primaria de salud representa una contribución 

sustancial a esos objetivos; el proceso renueva compromisos anteriores y 

constituye un paso hacia el futuro para mejorar la salud de la población. Los 

sistemas de salud basados en la atención primaria contribuirán a revestir las 

acciones tendientes a brindar una atención integral centrada en la promoción, 

la prevención y la rehabilitación, juntamente con los usuarios/usuarias, sus 

familias y las comunidades donde viven.  

Las políticas de salud, los sistemas y servicios de salud responden a 

necesidades, mitigan los riesgos y protegen las poblaciones contra daños, 

enfermedades y discapacidades, y al mismo tiempo su potencial para, aumentar 

las disparidades y la exclusión. 

 

Calidad de los Servicios de Salud 

Una característica dominante desde mediados del siglo pasado y muy notoria 

en el recorrido actual, es el esfuerzo notable de las instituciones el lograr la 

calidad en productos y servicios, como un imperativo para no sucumbir ante el 

peso y fuerza de la competencia, de una parte y por otra ante la necesidad y 

exigencia cada vez mayores de los usuarios. 

El esquema dominante de la globalización ha conducido a la inevitable cultura 

de la calidad, lo cual es explicable toda vez que los países del mundo están 

abocados a los retos de un mercado cada vez más exigente y al cual deben 
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responder las instituciones con la permanente reingeniería de sus procesos de 

producción y el rediseño de sus productos y servicios dentro el compromiso de 

hacerlos atractivos y confiables. 

La calidad es el resultado de su planeación estratégica, de la ingeniería de 

procesos, mejoramiento continuo y progresivo en todos los aspectos. En la 

actualidad las organizaciones, empresas o industrias imponen como un 

ejercicio puntual el mejoramiento continuo de la calidad, como la mejor 

estrategia para prevenir las fallas y si se presentan, corregirlas oportunamente, 

como disciplina de cabal cumplimiento. 

Si la calidad es el elemento estratégico para mejorar la gestión, satisfacer a los 

clientes, desarrollar las relaciones entre trabajadores y preservar el medio 

ambiente, el aseguramiento es el elemento coordinador de todos los 

componentes, que llega a convertirse en el aval del producto o servicio 

generado. (MALAGON, 2007, p. 38). 

 

Atención Primaria en Salud 

A fines de la década de los setenta, más de la mitad de la población en el mundo 

no recibía una atención de salud adecuada, según señalaba el punto V de la 

Declaración de Alma-Ata. En la Región de las Américas, esta condición se 

había convertido en una gran preocupación de los gobiernos, las sociedades y 

la Organización Panamericana de la Salud. 

 

La salud en el Contexto del Desarrollo 

Al firmar la Declaración del Milenio en septiembre de 2000, los Jefes de Estado 

y de Gobierno de 189 países se comprometieron a avanzar hacia un mundo más 

equitativo y libre de pobreza para 2015. Para lograr ese fin, establecieron ocho 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los cuales se relacionan de alguna 

manera con la salud. 

Este compromiso subraya el firme reconocimiento de que el crecimiento 

económico, la distribución del ingreso y la inversión en capital humano tienen 

un inmenso impacto en la calidad de vida de las personas y en su salud. Al 

mismo tiempo, la comprensión de los determinantes sociales de la salud está 

otorgando mayor importancia al énfasis en la colaboración entre todos los 
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sectores sociales para mejorar la salud de la población y en el reconocimiento 

internacional de los derechos humanos. 

A pesar de la reducción de los porcentajes de personas que viven en situación 

de pobreza en América Latina y el Caribe, como consecuencia del desarrollo 

económico que se iniciará en la década de los noventa (medido por el producto 

interno bruto), esa reducción no ha sido suficiente para contrarrestar el aumento 

de la pobreza que había ocurrido en décadas anteriores. Además, no se han 

registrado mejoras mesurables en los indicadores de la distribución del ingreso 

en la región, que sigue mostrando importantes desigualdades, y que se hace 

visible en la comparación de los quintiles más ricos y más pobres de la 

población de la mayoría de los países. 

 

Sistemas y Servicios de Salud 

El abordaje de las políticas de salud que determinan las características del 

funcionamiento del sistema sanitario sigue siendo problemático, porque las 

necesidades sociales son multidimensionales, los efectos adversos tienden a ser 

acumulativos, los recursos son limitados y las soluciones a menudo se hallan 

fuera del marco del sector salud. 

Las políticas de salud son importantes porque afectan directa o indirectamente 

todos los aspectos de la vida cotidiana, las acciones, los comportamientos y las 

decisiones. Pueden prohibir conductas que se perciben como riesgosas, alentar 

las que se consideran beneficiosas, proteger los derechos y el bienestar de 

algunas poblaciones, impulsar ciertas actividades o proporcionar beneficios 

directos a los ciudadanos necesitados. 

Las políticas reguladoras pueden definir acreditaciones profesionales, 

establecer controles de precios para los bienes y servicios, determinar criterios 

de calidad, seguridad y eficacia para los servicios de la salud, y abordar 

cuestiones de regulación social, tales como las relacionadas con la seguridad 

social y ocupacional, la inmunización, los alimentos y medicamentos, y la 

contaminación ambiental. 

 

 

 



   26 
 
 

Valores, principios y propósitos de los sistemas de salud 

Los sistemas de salud son el reflejo de importantes valores sociales que 

también se expresan en los marcos jurídicos e institucionales en los que se 

encuadra la formulación de las políticas de salud. 

Se indican a continuación algunos de los valores, principios y propósitos que 

la mayoría de los países de la Región expresa para sus sistemas de salud en sus 

constituciones o leyes: 

• Valores: derecho a la salud, universalidad, solidaridad, equidad, dignidad, 

desarrollo sostenible, gobernabilidad democrática. 

• Principios: eficiencia, eficacia, calidad, participación/control social, 

integralidad de la atención, interculturalidad, descentralización, transparencia. 

• Propósitos: proteger la salud de las personas y mejorar la calidad de vida, 

reducir las desigualdades e inequidades, orientar los servicios a las necesidades 

de la población, brindar protección financiera frente a los riesgos y 

consecuencias de enfermar, y satisfacer las expectativas de la población 

respetando su dignidad y autonomía y garantizando su derecho a la 

confidencialidad. 

 

                     Calidad en salud 

Calidad de servicio es la evaluación que el usuario hace del resultado final del 

proceso por el cual se entregó el servicio (percepción) en base a lo que esperaba 

del mismo. 

La calidad en los servicios es el grado de conformidad de los atributos y 

características de un servicio respecto a las expectativas del cliente o de la 

satisfacción de las expectativas del mismo. (MORILLO, 2009, p.35). Bajo este 

contexto, la calidad del servicio puede ser medida como la diferencia entre el 

valor esperado y el valor percibido por el usuario. 

Existen diferentes modelos que representan una corriente o escuela sobre la 

medición de la calidad del servicio, según PEZOA (2010) existen tres escuelas 

y son las más representativas: 
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1.4. Formulación del problema 

1.4.1 Problema general 

¿Es posible diseñar un policlínico para mejorar el servicio de salud en el distrito 

de Bellavista, San Martín? 

 

1.4.2 Problemas específicos 

¿Es posible diseñar un policlínico a partir de la propuesta arquitectónica, para 

mejorar el servicio de salud en el distrito de Bellavista, San Martín? 

¿Es posible diseñar un policlínico a partir del estudio estructural, para mejorar 

el servicio de salud en el distrito de Bellavista, San Martín? 

¿Es posible diseñar un policlínico a partir del diseño de instalaciones, para 

mejorar el servicio de salud en el distrito de Bellavista, San Martín?  

 

1.5. Justificación  

Justificación teórica: 

La investigación del proyecto buscó, mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos sobre el diseño de un policlínico, conocer parámetros básicos que 

servirá para el diseño de este, justificando a través de los resultados que se puede 

solucionar el problema encontrado en el sector. 

 

Justificación practica: 

Esta investigación se realizó porque existe la necesidad de mejorar el sistema de 

educación en el lugar, ya que de ella va depender el futuro mejor, lo que deviene en 

un bienestar económico – social. 

 

Justificación por conveniencia: 

El presente estudio sirve a la Municipalidad de Bellavista, departamento de San 

Martín con el fin de que las instituciones gestionan la elaboración de expedientes 

técnicos y ejecuciones de obra. Va servir a los profesionales sobre todo de la zona de 

influencia del proyecto a fin de tomar en cuenta. 

 

Justificación social: 
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El diseño de un policlínico para mejorar el servicio de salud, es beneficioso para la 

población, ya que se mejorará la calidad de vida, garantizando que puedan llevar una 

vida saludable. Además, obtendrán mejores conocimientos y que les permitirá 

desenvolverse en la vida cotidiana, creando para la población mejores condiciones 

de desarrollo humano. 

Justificación metodológica:  

La investigación se justificó porque se aplicó instrumentos para la recolección de 

datos como la observación del sector, que servirán para la elaboración del proyecto. 

 

1.6. Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general 

El diseño de un policlínico mejorará el servicio de salud en el distrito de 

Bellavista, San Martín. 

1.6.2 Hipótesis Específicas 

HE1: El diseño de un policlínico a partir de la propuesta arquitectónica, 

mejorará el servicio de salud en el distrito de Bellavista, San Martín.  

HE2: El diseño de un policlínico a partir del estudio estructural, mejorará el 

servicio de salud en el distrito de Bellavista, San Martín. 

HE3: El diseño de un policlínico a partir del diseño de instalaciones, mejorará 

el servicio de salud en el distrito de Bellavista, San Martín. 

1.7. Objetivos 

1.7.1 Objetivo General 

Diseñar un policlínico para mejorar el servicio de salud en el distrito de 

Bellavista, San Martín. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 Realizar el estudio de la propuesta arquitectónica. 

 Determinar el estudio del diseño estructural. 

 Determinar el diseño de instalaciones. 

II. MÉTODO 

2.1. Diseño de investigación  

Como su control fue mínimo se presentó una investigación pre – experimental, ya 

que es un análisis de una sola medición: 
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       U                E                X   

 

U: Unidad de análisis 

E: Estímulo a la variable independiente 

       X: Evaluación de la variable independiente 

 

2.2. Variables de Operacionalización 

V1: Diseño de un policlínico 

V2: Servicio de salud 
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Operacionalización 

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

 

 

Diseño de un 

policlínico 

 

El Policlínico es el 

centro de todo el 

proceso de atención y 

a donde se debe 

asistir en un primer 

momento. El 

asegurado es 

monitorizado, se le 

realizan pruebas 

preventivas, se le 

tratan las patologías 

crónicas leves y, en 

general, se asegura 

que el usuario tenga 

la mejor salud. 

 

 

  El diseño de un 

policlínico permite 

que la población 

obtenga mejores 

condiciones de vida 

y esto contribuye a 

un crecimiento 

social.  

 

 

 

Arquitectura 

 

 

 

   

Estructuras 

 

 

 

 

 

Instalaciones 

 

Funcionalidad  

 

Distribución 

 

        

Resistencia 

 

 Tipo 

 

 

 

 

Sanitarias 

  

Eléctricas       

 

 

 

 

Razón 

 

 Servicio de salud  

La calidad de la 

atención médica se 

define como otorgar 

atención oportuna al 

usuario, conforme a 

los conocimientos y 

principios médicos 

vigentes, para 

satisfacer las 

necesidades de salud 

y las expectativas del 

usuario, del prestador 

de servicios y de la 

Institución (García 

et al, 2000). 

 

  Son las actividades 

características del 

sector salud. 

Persiguen el 

objetivo de mejorar 

las atenciones 

médicas hacia las 

personas para así 

poder lograr una 

mejor atención y 

servicios a los 

clientes.  

 

Infraestructura 

 

 

 

Calidad 

 

 

 

 

 

 

Buena 

Regular  

Mala 

 

Buena 

Regular  

Mala 

 

 

Nominal  
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2.3. Población y muestra 

Población 

La población estuvo determinada por la población de la provincia de Bellavista que 

asciende a 55033 personas. 

 

Muestra 

La muestra lo constituyó 650 personas obtenido por el muestreo simple al azar. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Técnicas 

Las técnicas fueron la observación, revisión bibliográfica y el fichaje. 

 

Instrumentos  

Los instrumentos fueron la guía de observación, guía de revisión bibliográfica y 

fichas bibliográficas. 

 

Validez  

Tres especialistas de grado académico de magíster, al igual que colegiados y 

habilitados, verán y realizarán la validación. A continuación, se menciona: 

Mg: Luisa del Carmen Padilla Maldonado, metodóloga  

Mg: Caleb Ríos Vargas, ingeniero civil 

Mg: Iván Mendoza del Águila, ingeniero civil 

2.5. Métodos de análisis de datos 

Para la propuesta arquitectónica: En esta etapa se marca el inicio de los trabajos para 

desarrollar el proyecto propuesto a través de la definición crítica de los fundamentos 

de proyecto, hasta la formulación de los criterios de análisis y elaboración de 

conclusiones. De esta manera comprobar las habilidades y conocimientos adquiridos.  

Para el estudio del diseño estructural: Se tuvo en cuenta la optimización del resultado 

final del diseño depende de gran medida del acierto que se haya obtenido en adoptar 

la estructura esqueletal más adecuada para la edificación específica.  

Para el diseño de instalaciones: hace referencia a la ubicación con respecto a la 

ubicación que incluye su colocación y orientación en un área específica del terreno, 

la cual se tendrá en cuenta el sistema de instalación y su distribución.   
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2.6. Aspectos éticos 

Se respetó la información como confidencial, debido a que no se colocó nombre a 

ninguno de los instrumentos. Estos serán codificados para registrarse de modo 

discreto y serán de manejo exclusivo del investigador, guardando el anonimato de la 

información.  
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III. RESULTADOS 

En el siguiente desarrollo de investigación primero se realizó una propuesta 

arquitectónica para poder marcar el inicio del trabajo. Además, se plantearon 

fundamentos que se llevarán a cabo basándose en la investigación e ir ubicando las 

áreas y los espacios y así poder brindar comodidad en los espacios diseñados. Para lo 

cual adjunto lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: arquitectura 

Fuente: Datos recolectados de la guía de observación. 

 

Interpretación 

La propuesta arquitectónica se realizó para tener un valor agregado a la construcción y 

disponer de los elementos éticos y así integrarse al proceso de proyección desde la 

especificidad del diseño estructural.   
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El estudio del diseño estructural se realizó para entender como una carga estructural 

deben ser incluidos en el cálculo de los elementos mecánicos resistentes, pues la 

estructura está constituida por un conjunto de elementos mecánicos resistentes y que sus 

uniones mecánicas son consideradas como un sistema. Para lo cual adjunto lo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Plano de estructura. 

Fuente: Datos recolectados de la guía de observación. 

 

Interpretación 

El estudio del diseño estructural se realizó para saber el esfuerzo interno de una 

estructura que realizan sobre otros y así poder tener los materiales óptimos basados en 

la norma E.020 del RNE. 

El diseño de instalaciones se realizó para poder tener en cuenta la localización de la 

instalación y el diseño de sus componentes, la cadena de suministros.  

En la ubicación se tiene en cuenta la colocación y orientación de un área específica del 

terreno. Para lo cual adjunto lo siguiente: 
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Figura 3. Planteamiento General del diseño de instalaciones. 

Fuente: Datos recolectados de la guía de observación. 

 

Interpretación 

El diseño de instalaciones se realizó de acuerdo al reglamento nacional de 

edificaciones. Teniendo en cuenta la norma   EM.010 para instalaciones eléctricas y la 

IS.010 para la instalación sanitaria. 
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IV. DISCUSIÓN 

La presente investigación se dio inicio con la propuesta arquitectónica para determinar 

los fundamentos e ir ubicando las áreas y los espacios donde se desarrollará el diseño y 

también tener en cuenta su funcionalidad y distribución. También se tuvo en cuenta la 

norma A.050 en el art.1 donde se denomina edificación de salud a toda construcción 

destinada a desarrollar actividades cuya finalidad es la prestación de servicios que 

contribuyen al mantenimiento o mejora de la salud de las personas. 

El diseño estructural se realizó con el fin de poder tener presente la resistencia de todos 

los materiales y su dimensionamiento el cual permitirá contar con los materiales 

adecuados y óptimos. Además, se tuvo en cuenta la norma E.60 en el art.1 donde la 

norma fija los requisitos y exigencias mínimas para el análisis, diseño, materiales, 

construcción, control de calidad e inspección de estructuras de concreto simple o 

armado. Las estructuras de concreto pre forzado que incluyen dentro de la definición de 

estructuras de concreto armado. De esta forma quienes son responsables directos de la 

calidad y la satisfacción como resultado de ésta. Deberán hacer no sólo énfasis en la 

capacitación del personal, de mantener la limpieza y el confort de las instalaciones, pero 

también de fortalecer aquellas áreas de oportunidad detectadas e implementar 

programas de calidad y agilizar los procedimientos, para a abatir las barreras de acceso 

a la consulta, los tiempos prolongados de espera para consulta, así como del surtimiento 

completo de las recetas. 

Además, se hizo el diseño de instalaciones, para así mantener y adaptar el plan de diseño 

de la instalación. Debe reflejar en ahorro de energía, o mejoras en el equipo de manejo 

de materiales o en los patrones de flujo de los materiales, que en consecuencia se tiene 

que actualizar el plan de instalación. Para el diseño de instalaciones se tuvo en cuenta la 

norma EM.010 para instalaciones eléctricas y la IS.010 para instalaciones sanitarias. 

Cuya finalidad es la prestación de servicios que contribuyen al mantenimiento o mejora 

de la salud de las personas. La presente norma se complementa con las directivas de los 

reglamentos específicos sobre la materia, promulgados por el sector respectivo y tiene 

por objeto establecer las condiciones que deberán tener las edificaciones de Salud en 

aspectos de habitabilidad y seguridad. 
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V. CONCLUSIÓN 

5.1. Según la propuesta arquitectónica encontramos un sentido a la edificación, porque 

no solo se trata de diseñar concreto y fierro, la edificación debe ser hermosa, segura 

y lo más importante entender que estamos diseñando para el confort de las personas 

que lo ocuparan. También se tuvo en cuenta la norma A.050 en el art.1 donde se 

denomina edificación de salud a toda construcción destinada a desarrollar 

actividades cuya finalidad es la prestación de servicios que contribuyen al 

mantenimiento o mejora de la salud de las personas. El diseño tiene un área de 

12044.5227m2 y un perímetro de 452.7589ml. 

5.2. Según el estudio del diseño estructural debemos tener en cuenta todos los resultados 

que equivalen a todos los materiales para así poder determinar y clasificar de 

acuerdo a su resistencia en el tipo de uso que serán dados. Además, se tuvo en 

cuenta la norma E.60 en el art.1 donde la norma fija los requisitos y exigencias 

mínimas para el análisis, diseño, materiales, construcción, control de calidad e 

inspección de estructuras de concreto simple o armado. El diseño consta de una 

estructura con 26 tipos de columnas y 31 tipos de zapatas, acero utilizado fueron 

los siguientes: ½, 3/8 y 5/8.  

5.3. Según el diseño de instalaciones se deduce que la adecuada planeación y diseño que 

se realice de la distribución dependerá el buen funcionamiento de los procesos que 

se realice, teniendo en cuenta el flujo principal de la distribución cuya finalidad es 

la prestación de servicios que contribuyen al mantenimiento o mejora de la salud 

de las personas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

6.1. Se deberá tener en cuenta el reconocimiento del problema con la finalidad de reducir 

el tiempo, los recursos y los costos. Además, considerar que toda edificación 

siempre tendrá un diseño arquitectónico, y esto a su vez implicará la comodidad de 

los consumidores ya que el diseño está destinado al servicio de salud y su mejora 

en la calidad de vida. 

6.2. Entender que no siempre se tiene que utilizar los valores exactos que resultan de los 

cálculos a la hora del procedimiento constructivo, el criterio es algo fundamental 

para el diseño estructural, es importante reconocer la estructura esqueletal más 

adecuada para la edificación especifica. 

6.3. En la realización de una distribución en planta no se deben seguir pasos 

improvisados, por el contrario, se debe contar con modelos y técnicas adecuadas 

desde el desarrollo del diagrama general de conjunto hasta la elaboración de los 

planos detallados de distribución y la distribución de los espacios adecuados de 

acuerdo a las especialidades. 
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ANEXOS 

 

 

 

 



 
 

Título: Diseño de un policlínico para mejorar el servicio de salud en el distrito de Bellavista, San Martín. 

 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e 

Instrumentos  

Problema general 

¿Es posible el diseño de un policlínico para 

mejorar el servicio de salud en el distrito de 

Bellavista, San Martín? 

Problemas específicos: 

¿Es posible el diseño de un policlínico para 

mejorar el servicio de salud en el distrito de 

Bellavista, San Martín? 

¿Es posible el diseño de un policlínico a partir 

del estudio del diseño estructural para mejorar el 

servicio de salud en el distrito de Bellavista, San 

Martín? 

¿Es posible el diseño de un policlínico a partir 

del diseño de instalaciones para mejorar el 

servicio de salud en el distrito de Bellavista, san 

Martín?  

 

Objetivo general 

Diseñar un policlínico para mejorar el servicio de 

salud en el distrito de Bellavista, San Martín. 

Objetivos específicos 

Realizar el estudio de la propuesta arquitectónica. 

Determinar el estudio del diseño estructural. 

Determinar el diseño de instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis general 

El diseño de un policlínico mejorará el servicio de 

salud en el distrito de Bellavista, San Martín. 

Hipótesis específicas  

El diseño de un policlínico a partir de la propuesta 

arquitectónica, mejorará el servicio de salud en el 

distrito de Bellavista, San Martín.  

El diseño de un policlínico a partir del estudio del 

diseño estructural, mejorará el servicio de salud en el 

distrito de Bellavista, San Martín. 

El diseño de un policlínico a partir del estudio del 

diseño estructural, mejorará el servicio de salud en el 

distrito de Bellavista, San Martín. 

El diseño de un policlínico a partir del diseño de 

instalaciones, mejorará el servicio de salud en el 

distrito de Bellavista, San Martín. 

 

 

 

 

Técnicas 

Las técnicas se darán por la 

observación, revisión 

bibliográfica y el fichaje. 

Instrumentos  

Los instrumentos serán la guía 

de observación, guía de revisión 

bibliográfica y fichas 

bibliográficas. 

 



 
 

 

 

Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  

 

Como su control fue mínimo se presentó una 

investigación pre – experimental, ya que es un 

análisis de una sola medición: 

  U                          E               X 

U: Unidad de análisis 

E: Estímulo a la variable independiente 

X: Evaluación de la variable independiente 

 

Población  

La población estuvo determinada por el área 

existente en la localidad de 

Bellavista. 

Muestra 

La muestra fue calculada mediante el muestreo 

simple al azar. 

 

 

 

 

 

Variables Dimensiones  

Diseño de un 

policlínico 

arquitectura 

estructuras 

instalaciones. 

Servicio de 

salud 

 

infraestructura 

calidad 

 



 
 

 

 
 

GUIA DE OBSERVACION 

 

 
 

a) ¿Cuál es el relieve del terreno? 
 

 

 

b) ¿Qué tipo de suelo tiene el terreno del distrito de Bellavista? 
 

 

 

c) ¿Cuáles son los problemas que más aquejan a esta población? 

 

 

 

 

d) ¿Cuenta con servicios básicos? 
 

 

 

e) ¿Qué área abarcara la construcción? 
 

 

 

f) ¿Qué cálculos se tendrá en cuenta para el diseño? 

 

 

 

 

 

 

g) ¿Qué clima es predominante en la zona? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 

 

CON FINES DE CIMENTACION Y PERFIL 
ESTRATIGRAFICO DEL TERRENO 
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I. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

I.1. Resumen de las Condiciones de Cimentación 

I.1.1. Tipo de Cimentación 

De acuerdo a las características del sub suelo se ha optado por recomendar un sistema 

aporticado con cimentación superficial, proyectada esta con zapatas conectadas 

mediante vigas de cimentación, con columnas y vigas de concreto armado; 

adicionalmente se considera cimientos corridos y sobrecimientos de concreto simple. 

. 

I.1.2. Estrato de Apoyo de la Cimentación 

De acuerdo al perfil estratigráfico encontrado la cimentación se apoyará sobre una  

arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad. (Con 

menor resistencia obtenida en el ensayo del corte directo de las calicatas: C-01, 

C-02, C-03 y C-04). 

 

I.1.3. Parámetros de Diseño para la Cimentación 

 Profundidad de Cimentación = 1.50 m de profundidad por debajo del terreno 

natural encontrado 

 Presión Admisible del Suelo = qu= 0.86 kg/cm2 (Con menor resistencia obtenida 

en el ensayo del corte directo de las calicatas: C-01, C-02, C-03 y C-04). 

 Factor de Seguridad = 3 

 Asentamiento Diferencial = Máx. 2.54 cm., para suelos arcillosos – arenosos. 

 

I.1.4. Agresividad del Suelo a la Cimentación 

De acuerdo a las características de los suelos encontrados en la calicata, se realizo los 

ensayos especiales de laboratorio, el resultado de los análisis químicos de las muestras 

de suelos obtenidos, se resume en el cuadro siguiente: 

Análisis Químicos de Suelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra pH C.E 

Sales 

Solubles 

(ppm) 

Cloruros 

(ppm) 

Sulfatos 

(ppm) 

Prof. 

(ml) 

Cal. 01 - Capa 02 5.61 471 359 473 437 0.20 – 3.00 

Cal. 02 - Capa 02 5.75 4.65 366 485 441 0.20 – 3.00 

Cal. 03 - Capa 02 5.66 4.69 374 488 434 0.20 – 3.00 

Cal. 04 - Capa 02 5.69 4.70 369 487 436 0.20 – 3.00 



Dichos valores se encuentran dentro de los límites permisibles de agresividad 

(Despreciable) del concreto, recomendado utilizar un Cemento Pórtland Tipo I. 

 

Elementos Nocivos para la Cimentación 

Elemento 
Nocivo 

Límites Permisibles Tipo de 
Cemento 

Recomendado 

Grado de 
Alteración Observaciones 

ppm % 

Sulfatos (*) 

0 – 1,000 0.00 – 0.10 ---- Leve 

Ocasiona un ataque 
químico al concreto 
de la cimentación 

1,000 – 2,000 0.10 – 0.20 II (IP) Moderado 

2,000 – 20,000 0.20 – 2.00 V Severo 

> 20,000 > 2.00 V más puzolana Muy Severo 

Cloruros (**) > 6,000 > 0.60 ---- Perjudicial 

Ocasiona problemas 
de corrosión 
armaduras o 
elementos metálicos 

Sales 
Solubles 
Totalles (**) 

> 15,000 > 1.50 ---- Perjudicial 

Ocasiona problemas 
de pérdida de 
resistencia mecánica 
por problema de 
lixiviación 

*   Cómite 318 – 83 ACI 
** Experiencia Existente  

 

I.1.5. Recomendaciones Adicionales Inherentes a las Condiciones de Cimentación 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos de la investigación de campo realizado y 

de los resultados de los ensayos de laboratorio para las calicatas, establecemos las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 Se realizó cuatro calicatas dentro del área donde se proyecta realizar el Proyecto en 

mención, ubicado este en el Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia de San 

Martin – Región San Martin. 

 El tipo de suelo predominante a nivel de cimentación es una arcilla arenosa de 

consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad. (Con menor 

resistencia obtenida en el ensayo del corte directo de las calicatas: C-01, C-02, 

C-03 y C-04). 

 En la zona comprendida del estudio no se alcanzó al nivel de la napa freática, 

tampoco se encontró indicios de escurrimiento ni filtración subterránea de aguas 

superficiales. 

 Los suelos del área en estudio no poseen parámetros de agresividad perjudiciales 

que podrían afectar al acero estructural y concreto de la cimentación a proyectar, por 

no lo que no será necesario la utilización de cementos y aditivos especiales. 



 Se recomienda construir un sistema adecuado de drenaje superficial (Cunetas 

revestidas), en el entorno de la zona donde se realizara el desarrollo del Proyecto, 

con el objeto de captar, evacuar e impedir la infiltración de aguas pluviales en el 

terreno de fundación, que podrían ocasionar el aumento en el contenido de 

humedad del sub suelo, causando variaciones volumétricas y la formación de 

asentamientos diferenciales y erosiones, ocasionando la posible aparición de 

agrietamientos en los muros y pisos. 

 Para la cimentación de la edificación a proyectar, se excavará 1.50 m de 

profundidad, contados estos por debajo del nivel de terreno natural encontrado en 

sitio, realizando luego la compactación con pisón manual en toda la superficie del 

fondo excavado. Luego colocar una capa de 0.20 m. de over y/o material granular 

con piedras tamaño máximo 4”. Posteriormente colocar un solado de f´c= 100 kg/cm2 

de 0.10 m de espesor, para finalmente colocar sobre esta el concreto de la zapata. 

 De acuerdo a las características del sub suelo, se ha optado por recomendar:  

Un sistema aporticado con cimentación superficial, proyectada esta con zapatas 

conectadas mediante vigas de cimentación, con columnas y vigas de concreto 

armado; adicionalmente se considera cimientos corridos y sobrecimientos de 

concreto simple. 

 Para los cálculos estructurales de la infraestructura a proyectar, considerar una 

presión admisible del suelo de: qu= 0.86 kg/cm2. (Con menor resistencia obtenida 

en el ensayo del corte directo de las calicatas: C-01, C-02, C-03 y C-04). 

 No se debe cimentar, construir pisos o veredas sobre relleno, ni turba, ni tierra de 

cultivo. 

 Para la fabricación del concreto utilizar cemento normal con agua de buena calidad, 

agregado grueso chancado zarandeado de tamaño máximo 1” de cantera Río 

Huallaga y agregado fino canto rodado zarandeado de tamaño máximo 3/8” de 

cantera Río Huallaga. 

 El concreto a utilizar para todos los elementos estructurales, previamente debe ser 

diseñado empleando los agregados existentes en la zona, que cumplan con la 

norma A.S.T.M. C-33. El agua a ser utilizada para la mezcla del concreto, debe 

cumplir con la norma E-60; así mismo, se debe emplear Cemento Pórtland Tipo I. 

 Se debe utilizar un método de curado para las mezclas de concreto, teniendo en 

cuenta la norma A.S.T.M. C-31, con la finalidad de alcanzar el grado de hidratación y 

por ende la resistencia mecánica requerida. 

 Construir de un solo nivel con estructura de madera y cobertura de calamina 

galvanizada. 

 Tener en cuenta que el Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia de San Martin – 

Región San Martin, es una zona de mediana sismicidad (Zona 2). 

 Para el diseño sismo resistente según Norma Técnica E-030 (Diseño Sismo 

Resistente), tener en cuenta los siguientes parámetros de diseño: 



Factor de Zona (Zona 02)  : Z = 0.25 

Factor de amplificación del suelo : S = 1.40 

Período que define la plataforma del espectro : Tp = 0.60 

Factor de amplificación sísmica : C = 2.50 

Factor uso (Estructura común) : U = 1.50 

 Para los muros del cerco perimétrico emplear ladrillo King Kong de mortero con un 

f`c= 140 kg/cm2 y/o ladrillo de arcilla, las mismas que deben reunir las 

especificaciones técnicas. 

 Es preciso recomendar que las construcciones a realizarse en dicho terreno, se 

ejecute en épocas de verano para evitar en lo posible la saturación del terreno de 

fundación. 

 Realizar el control de calidad del concreto al momento de los vaciados del concreto 

(Roturas a la compresión del concreto). También realizar el control de calidad 

durante los trabajos de compactación del material de relleno y/o mejoramiento 

(Pruebas de densidad de campo en in situ), realizar este por cada capa de 0.20 a 

0.30 m de relleno colocado. 

 Este estudio de suelos es válido sólo para el presente Proyecto. 

Para el diseño de la cimentación del Proyecto: “Diseño de un policlínico 

paramejorar el servicio de salud en el distrito de Bellavista, San Martín” 

 se deberá tener en cuenta todas las conclusiones y recomendaciones antes 

descritas, dada la importancia de la obra. 

 

RESUMEN DE CONDICIONES DE CIMENTACION 

 

TIPO DE CIMENTACION : Se ha optado por recomendar que: 

  De acuerdo a las características del sub suelo se ha optado por 

recomendar un sistema aporticado con cimentación superficial, 

proyectada esta con zapatas conectadas mediante vigas de 

cimentación, con columnas y vigas de concreto armado; 

adicionalmente se considera cimientos corridos y sobrecimientos de 

concreto simple. 

 

ESTRATO DE APOYO DE 

CIMENTACION : La cimentación se apoyará sobre una arcilla arenosa de consistencia 

dura y de color amarillento, de baja plasticidad. 

 

 

 

 



PARAMETROS DE DISEÑO PARA LA CIMENTACION 

 

PROFUNDIDAD DE CIMENTACION : Se recomienda cimentar a una profundidad mínima de 1.50 m 

(por debajo del terreno natural encontrado).  

PRESION ADMISIBLE : qu= 0.86 kg/cm2 (Con menor resistencia obtenida en el ensayo 

del corte directo de las calicatas: C-01, C-02, C-03 y C-04). 

ANCHO CIMENTACION  : 1.00 m. 

FACTOR DE SEGURIDAD POR CORTE : 3.00 

ASENTAMIENTO POR METODO ELASTICO : 0.830 cm. < 2.54 cm. (Asentamiento para menor 

resistencia elástica obtenida en el ensayo de corte 

directo de las calicatas: C-01, C-02, C-03 y C-04). 

AGRESIVIDAD DEL SUELO A LA CIMENTACIÓN : Despreciable 

UTILIZAR CEMENTO PORTLAND  : Tipo I 

I.2. Información Previa 

I.2.1. Del Proyecto 

El Proyecto, ubicado en el Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia de San Martin – 

Región San Martin, consistirá en la construcción de un centro parroquial por la que se 

optó el siguiente tipo de estructuración: 

De acuerdo a las características del sub suelo se ha optado por recomendar un sistema 

aporticado con cimentación superficial, proyectada esta con zapatas conectadas 

mediante vigas de cimentación, con columnas y vigas de concreto armado; 

adicionalmente se considera cimientos corridos y sobrecimientos de concreto simple. 

Construir de un solo nivel con estructura de madera y cobertura de calamina 

galvanizada; los muros serán de ladrillo King Kong de mortero con un f`c= 140 kg/cm2 

y/o ladrillo de arcilla, las mismas que deben reunir las especificaciones técnicas. 

I.2.2. Datos Generales de la Obra 

 Uso anterior del terreno 

Anteriormente hasta la actualidad la zona que conforma parte del Proyecto está libre. 

Por conocimiento de los pobladores entrevistados, se pudo determinar que en el 

área en estudio, no existe ningún fenómeno de geodinámico externa como: 

Inundaciones ni derrumbes. 

 

I.3. Exploración de Campo 

I.3.1. Trabajos de Campo 

 Calicata 



Con la finalidad de determinar el perfil estratigráfico del área en estudio, se ha 

realizado cuatro calicatas a cielo abierto, ubicado convenientemente en el área en 

estudio, localizando la siguiente profundidad: 

CALICATA 

Nº 

PROFUNDIDAD 

(m) 

NIVEL FREATICO Y/O 

FILTRACION 

(m) 

C-01 3.00 - 

C-02 3.00 - 

C-03 3.00 - 

C-04 3.00 - 

 

 Muestreo disturbado 

Se tomo muestras disturbadas de los suelos encontrados, en cantidades suficientes, 

como para realizar los  ensayos de clasificación e identificación de suelos. 

 Muestreo inalterado 

Se extrajo cuatro muestra inalteradas de 0.20 x 0.20 m a una profundidad de 1.50 

m., de la calicata excavada, para su posterior traslado al laboratorio de mecánica de 

suelos, para el ensayo de Corte Directo. 

 Registro de excavaciones 

Paralelamente al muestreo se realizó el registro de la calicata anotándose sus 

principales características, tales como: Espesor, dilatancia, humedad, compacidad, 

plasticidad, etc. 

 

I.4. Ensayos de Laboratorio 

Los ensayos de laboratorios de la muestra de suelos representativos han sido realizados según 

los procedimientos de la A.S.T.M. y son los siguientes: 

a. Ensayos Standard  

 Análisis Granulométrico  (NTP 339. 128 ASTM - D 422). 

 Limites de Atterbeg (Límite Líquido y Límite Plástico)  (NTP 339. 129 ASTM – D 4318). 

 Clasificación de suelos, Sistema SUCS (NTP 339. 134  ASTM - D 2487). 

  Humedades Naturales (NTP 339. 127 ASTM - D 2216). 

b. Ensayos Especiales 

 Peso Volumétrico (NTP 339. 139 D 1377) 

 Ensayo de Corte Directo, Angulo de Fricción Interna, y Cohesión (NTP 339. 171 ASTM 

- D 3080) 

 Sales Solubles (NTP 339. 152 BS 1377) 

Las muestras ensayadas en el laboratorio se han clasificado de acuerdo al Sistema 

Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.) y AASHTO; y por pruebas sencillas de 

campo, observación con las muestras representativas ensayadas.  



En el cuadro resumen de ensayos y pruebas físicas de Laboratorio, se detallan los 

resultados efectuados en la calicata. 

 

 

I.5. Perfil del Suelo 

I.5.1. Perfiles Estratigráficos  

Basados en la vida de inspección al área de estudio, así como también apoyado en los 

resultados de los ensayos de laboratorio, se ha elaborado interpretativamente el perfil 

estratigráfico para la calicata efectuada. 

I.5.2. Descripción del Perfil Estratigráfico  

De los trabajos realizados en campo y en el laboratorio, se deduce la siguiente 

conformación: 

Calicata Nº 01: 

Un primer estrato de 0.00 a 0.20 m. Conformado por una arcilla limosa, con restos de 

raíces y palos propia de la vegetación de la zona, de color negro y/o gris oscuro. Estrato 

no muestreado. Suelo no favorable para fundación. 

Un segundo estrato de 0.20 a 3.00 m. Conformado por una arcilla arenosa de 

consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad con 60.99% de finos (Que 

pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 29.52% e Ind. Plast.= 9.09%. Siendo su clasificación: 

SUCS= CL y AASHTO= A-4(3). 

Calicata Nº 02: 

Un primer estrato de 0.00 a 0.20 m. Conformado por una arcilla limosa, con restos de 

raíces y palos propia de la vegetación de la zona, de color negro y/o gris oscuro. Estrato 

no muestreado. Suelo no favorable para fundación. 

Un segundo estrato de 0.20 a 3.00 m. Conformado por una arcilla arenosa de 

consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad con 52.87% de finos (Que 

pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 32.28% e Ind. Plast.= 7.98%. Siendo su clasificación: 

SUCS= CL y AASHTO= A-4(1). 

Calicata Nº 03: 

Un primer estrato de 0.00 a 0.20 m. Conformado por una arcilla limosa, con restos de 

raíces y palos propia de la vegetación de la zona, de color negro y/o gris oscuro. Estrato 

no muestreado. Suelo no favorable para fundación. 

Un segundo estrato de 0.20 a 3.00 m. Conformado por una arcilla arenosa de 

consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad con 52.88% de finos (Que 

pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 25.80% e Ind. Plast.= 7.13%. Siendo su clasificación: 

SUCS= CL y AASHTO= A-4(1). 

Calicata Nº 04: 



Un primer estrato de 0.00 a 0.20 m. Conformado por una arcilla limosa, con restos de 

raíces y palos propia de la vegetación de la zona, de color negro y/o gris oscuro. Estrato 

no muestreado. Suelo no favorable para fundación. 

Un segundo estrato de 0.20 a 3.00 m. Conformado por una arcilla arenosa de 

consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad con 56.00% de finos (Que 

pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 27.58% e Ind. Plast.= 7.12%. Siendo su clasificación: 

SUCS= CL y AASHTO= A-4(2). 

 

I.6. Nivel de la Napa Freática 

En el terreno donde se ejecutara el proyecto no se alcanzó al nivel de la napa freática, tampoco 

se encontró indicios de escurrimiento ni filtración subterránea de aguas superficiales. 

 

I.7. Análisis de la Cimentación 

 Profundidad Mínima a Alcanzar en Cada Punto de Investigación 

Se determina de la siguiente manera: 

Cimentación Superficial para Edificación Sin Sótano 

zDfp   …….. (1) 

Donde: 

Df  : Distancia vertical desde la superficie del terreno hasta el fondo de la cimentación. 

z  : 1.5 B. 

B  : Ancho de la cimentación prevista de mayor área. 

Asumiendo: 

Df  : 1.50 m. 

B  : 1.20 m. 

Se obtiene que: 

m 1.80 z  

Reemplazando valores en (1), se obtiene que: 

m 3.30p  

Se recomienda tomar una profundidad mínima de 3.00 m. 

 

I.7.1. Memoria de Cálculo 

Verificado y realizada la exploración y la consistencia del suelo, se adopto calcular la 

capacidad admisible por corte local aplicando la teoría de KARL TERZAGHI, la fórmula 

modificada desde el punto de vista de la exploración superficial. 

Capacidad de Carga Admisible por Falla de Corte Local 

La capacidad última y capacidad admisible de carga serán determinadas aplicando la 

teoría de Karl Terzaghi, utilizando las siguientes expresiones. 

 '...50.0'..'..3/2 NBNDNCq qFCu   

suadm Fqq /  



 

 

 

Donde: 

uq  : Capacidad Última de Carga. 

admq  : Capacidad Admisible de Carga. 

sF  : Factor de Seguridad. 

  : Densidad Natural o Peso Unitario. 

Ø  : Angulo Fricción Interna. 

B  : Ancho de la Cimentación. 

fD  : Profundidad de la Cimentación. 

C  : Cohesión. 

',',' NNN qC  : Factores Adimensionales. 

Calicata Nº 01 – Estrato Nº 02:  

- Angulo de fricción interna : Ø = 20º 

Considerando falla localizada se reducen los parámetros de resistencia: 

   Ø tang.
3

2  tangArc  Ø'  : Ø = 14º 

- Cohesión : C  = 0.20 Kg./cm2 

Considerando falla localizada se reducen los parámetros de resistencia: 

  CC .
3

2  '  : C  = 0.13 Kg./cm2 

- Densidad Natural :  n = 1.96x10-3 gr./cm3 

- Profundidad de la Cimentación : fD
 = 1.50 m 

- Factor de Carga : CN´  = 9.31 

   qN´  = 2.55 

   ´N  = 0.48 

- Ancho de la Cimentación : B  = 1.00 m. 

- Factor de seguridad : sF  = 3 

Calicata Nº 02 – Estrato Nº 02:  

- Angulo de fricción interna : Ø = 20º 

Considerando falla localizada se reducen los parámetros de resistencia: 

   Ø tang.
3

2  tangArc  Ø'  : Ø = 14º 

- Cohesión : C  = 0.19 Kg./cm2 

Considerando falla localizada se reducen los parámetros de resistencia: 

  CC .
3

2  '  : C  = 0.13 Kg./cm2 

- Densidad Natural :  n = 1.95x10-3 gr./cm3 



- Profundidad de la Cimentación : fD
 = 1.50 m 

- Factor de Carga : CN´  = 9.31 

   qN´  = 2.55 

   ´N  = 0.48 

- Ancho de la Cimentación : B  = 1.00 m. 

- Factor de seguridad : sF  = 3 

Calicata Nº 03 – Estrato Nº 02:  

- Angulo de fricción interna : Ø = 20º 

Considerando falla localizada se reducen los parámetros de resistencia: 

   Ø tang.
3

2  tangArc  Ø'  : Ø = 14º 

- Cohesión : C  = 0.20 Kg./cm2 

Considerando falla localizada se reducen los parámetros de resistencia: 

  CC .
3

2  '  : C  = 0.13 Kg./cm2 

- Densidad Natural :  n = 1.97x10-3 gr./cm3 

- Profundidad de la Cimentación : fD
 = 1.50 m 

- Factor de Carga : CN´  = 9.31 

   qN´  = 2.55 

   ´N  = 0.48 

- Ancho de la Cimentación : B  = 1.00 m. 

- Factor de seguridad : sF  = 3 

Calicata Nº 04 – Estrato Nº 02:  

- Angulo de fricción interna : Ø = 20º 

Considerando falla localizada se reducen los parámetros de resistencia: 

   Ø tang.
3

2  tangArc  Ø'  : Ø = 14º 

- Cohesión : C  = 0.19 Kg./cm2 

Considerando falla localizada se reducen los parámetros de resistencia: 

  CC .
3

2  '  : C  = 0.13 Kg./cm2 

- Densidad Natural :  n = 1.94x10-3 gr./cm3 

- Profundidad de la Cimentación : fD
 = 1.50 m 

- Factor de Carga : CN´  = 9.31 

   qN´  = 2.55 

   ´N  = 0.48 



- Ancho de la Cimentación : B  = 1.00 m. 

- Factor de seguridad : sF  = 3 

 

 

I.1.6. Tipo de Cimentación 

De acuerdo a las características del sub suelo se ha optado por recomendar que: 

De acuerdo a las características del sub suelo se ha optado por recomendar un sistema 

aporticado con cimentación superficial, proyectada esta con zapatas conectadas 

mediante vigas de cimentación, con columnas y vigas de concreto armado; 

adicionalmente se considera cimientos corridos y sobrecimientos de concreto simple. 

La infraestructura a construir, están diseñadas según Norma Técnica E-030 (Diseño 

Sismo Resistente), de estructura del tipo común (Tipo A2 – Edificaciones Esenciales), 

cuyo factor de uso es U= 1.5. Dicha infraestructura no contara con sótanos ni 

instalaciones especiales. La cimentación será del tipo superficial, la misma que está 

diseñada para soportar los esfuerzos transmitidos por los elementos que integran la 

estructura de la infraestructura. 

I.7.2. Profundidad de Cimentación (Df) 

Para los cálculos se esta considerando una profundidad de cimentación de 1.50 m. 

Contados estos por debajo del nivel de terreno natural encontrado en sitio. 

I.7.3. Determinación de la Carga de Rotura al Corte y Factor de Seguridad (FS = 3) 

Reemplazando valores se obtiene: 

Calicata Nº 01 - Capa N° 02: 

88.0adQ  kg./cm2 

Calicata Nº 02 - Capa N° 02: 

87.0adQ  kg./cm2 

Calicata Nº 03 - Capa N° 02: 

89.0adQ  kg./cm2 

Calicata Nº 04 - Capa N° 02: 

86.0adQ  kg./cm2 

I.7.4. Cálculo de Asentamientos 

Aplicando el método elástico. Se calculará en base a la teoría de la elasticidad 

conociendo el tipo de cimentación superficial recomendado, el asentamiento inicial 

elástico para: 

 
If

Es

uBq
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Donde: 

  = Asentamiento probable en cm. 
q  = Esfuerzo neto transmitido en Tn/m2. 



B  = Ancho de la cimentación en m. 

Es  = Modulo de elasticidad en Tn/m2. 
u  = Relación de poissón. 

If  = Factor de influencia, en función de la forma y rigidez de la cimentación en 

cm/m. 

  zpBLIf   

Si: 

L/B= 1.00 → pz= 1.06 

L/B= 2.00 → pz= 1.09 

 

Calicata Nº 01 - Capa N° 02: 

 
If

Es

uBq





21..
  

  = Asentamiento probable 

q  = 8.80  Tn/m2 

B  = 1.00 m 

Es  = 1000 Tn/m2 

u  = 0.30 

If  = 1.06 

Reemplazando valores se tiene 

 
06.1

1000

30.0110080.8 2




  

849.0 cm. OK < 2.54 cm. 

 

Calicata Nº 02 - Capa N° 02: 

 
If

Es

uBq





21..
  

  = Asentamiento probable 

q  = 8.70  Tn/m2 

B  = 1.00 m 

Es  = 1000 Tn/m2 

u  = 0.30 

If  = 1.06 

Reemplazando valores se tiene 



 
06.1

1000

30.0110070.8 2




  

839.0 cm. OK < 2.54 cm. 

 

Calicata Nº 03 - Capa N° 02: 

 
If

Es

uBq





21..
  

  = Asentamiento probable 

q  = 8.90  Tn/m2 

B  = 1.00 m 

Es  = 1000 Tn/m2 

u  = 0.30 

If  = 1.06 

Reemplazando valores se tiene 

 
06.1

1000

30.0110090.8 2




  

858.0 cm. OK < 2.54 cm. 

 

Calicata Nº 04 - Capa N° 02: 

 
If

Es

uBq





21..
  

  = Asentamiento probable 

q  = 8.60  Tn/m2 

B  = 1.00 m 

Es  = 1000 Tn/m2 

u  = 0.30 

If  = 1.06 

Reemplazando valores se tiene 

 
06.1

1000

30.0110060.8 2




  

830.0 cm. OK < 2.54 cm. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I.8. Efecto de Sismo 

 

I.8.1. Sismicidad del Área en Estudio 

El área en estudio se encuentra en la franja peruana comprendida en la zona 2 de la 

zonificación sísmica del territorio peruano de zonas sísmicas según el Reglamento 

Nacional de Edificaciones y acorde a la Norma Técnica de Edificaciones E–030 – 

Diseño Sismo Resistente (Ver ítem II.1 - Mapa de zonificación sísmica del Perú). 

En el mapa de zonificación adjunto se puede notar que la faja circumpacifica donde se 

encuentra las costa peruana y la cordillera occidental, son zonas de alta continua 

actividad sísmica las cuales están relacionadas con presencia de las fosas oceánicas y 

los arcos de islas adyacentes; creando posibilidad de ocurrencia de sismo en la región 

continental  y medio marino. 

La carta sísmica en nuestro medio debería proporcionar información de los efectos del 

sismo, como magnitud, intensidad, frecuencia y duración, fallas en áreas epicentrales y 

las relaciones contextuales con los fenómenos geológicos, como movimientos de masas 

de suelos y rocas, licuefacción, etc, los cuales se deben a la interrelación que existe 

entre el fenómeno, el movimiento y el comportamiento mecánico de los materiales. 

Observamos que los planos de zonificación sísmica se conciben bajo aspectos de 

sismos observados históricamente y con ellos es posible olvidar que los fenómenos 

sísmicos pueden ocurrir en zonas potenciales y que han estado en completa aparente 

calma; lo cual nos exige diseñar  planos  que exploten regiones potenciales con zonas 

con efectos pasado, con la cual intentamos predecir nuevas o futuras fuentes de sismo. 

Las necesidades actuales nos exigen mejorar los planos con zonificación sísmica en 

cada área del país (microzonificacion sísmica), en los que se plantee variables como 

aceleración máxima del sismo, velocidad máxima de las partículas, periodos 

dominantes de los movimientos, densidades espectrales, frecuencias probables, 

interpolaciones en áreas homo – heterogéneas, condiciones particulares del terreno de 

referencia. 

Lo indicado anteriormente significa tomar en cuenta variables definidas en limites 

territoriales regionales, locales, o focales y debemos categorizarlos en primer nivel como 

parámetros dinámicos de las ondas sísmicas y su distribución, aspectos geotécnicos y 

geofísicos (fallas, movimientos, espesor de la corteza, neotectonica); experimentos de 

laboratorio (facturación de roca, mecanismo, simulación de series sísmicas). 

El mapa de curvas isoperiodos no se ha podido construir en vista que la Región de San 

Martín y en ninguna de sus Provincias y menos en sus Distritos, ya que no existe 



estación sismológica debido a que no se ha instalado el equipo de MICROTREMOR Nº 

02, por lo que solo se ha tenido en cuenta las normas peruanas de diseño 

sismorresistente. 

 

 

I.8.2. Zonificación 

De acuerdo al mapa del Reglamento Nacional de Edificaciones - Normas de Diseño 

Sismo Resistentes y del Mapa de Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas 

observadas el territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas sísmicas, el área 

de estudio se localiza en la zona II del mapa de zonificación sísmica (Ver ítem II.1). La 

cual corresponde a la zona de mediana sismicidad. 

De acuerdo con la nueva Norma Técnica E-030 y el predominio del suelo bajo la 

cimentación, se recomienda adoptar en los diseños sismo resistente, los siguientes 

parámetros. 

La clasificación de los sismos empleada en la Norma Técnica de Edificación E-030 - 

Diseño Sismo Resistente a la siguiente: 

Clasificación de Intensidad 
 

Clasificación 
Intensidad 

(Mercalli Modificado) 

Muy Débil I 

Débil II 

Leve III 

Moderado IV 

Poco Fuerte V 

Fuerte VI 

Muy fuerte VII 

Destructivo VIII 

Muy Destructivo IX 

Desastroso X 

Muy Desastroso XI 

Catastrófico XII 

 

I.8.3. Alcances 



Las especificaciones de la Norma Técnica E-030, establecen los requisitos mínimos 

para que las edificaciones tengan un adecuado comportamiento sísmico con el fin de 

reducir el riesgo de perdidas de vidas y daños materiales, de igual modo posibilitar que 

las edificaciones puedan funcionar durante y después de un sismo. 

En lo concerniente al ingeniero calculista, es importante que tenga en cuenta las 

especificaciones antes indicadas en forma correcta y adecuada para llegar a un diseño 

ideal. 

Para plasmar un diseño antisísmico existen algunas etapas definidas de orden:  

 Una fase de presunción de la vibración sísmica 

Consistente en el descubrimiento de las características de las leyes 

correspondientes a esta fase, representa hoy en día el problema más complejo.  

Así por ejemplo es difícil conjeturar el grado, como el tiempo de las vibraciones 

sísmicas en la zona en la cual se habrá de edificar, además es necesario saber las 

características de las vibraciones no solo en la profundidad de cimentación si no 

también la naturaleza de la vibración, que va desde la cimentación. 

 Hipótesis de las fuerzas externas y deformaciones debido a vibración sísmica 

que incide en las edificaciones 

Si se llega  a determinar la forma de la ola sísmica que incide en una estructura, se 

podrá calcular la deformación estructural así como la aceleración de acuerdo a la 

teoría de vibraciones. 

 Hipótesis de los esfuerzos originados por las fuerzas externas de las 

deformaciones 

Es una etapa correspondiente al estudio de la resistencia de materiales y abarca 

todo el cálculo estructural. Para cada miembro del armazón estructural se calcula 

los momentos, los esfuerzos normales, los esfuerzos cortantes, las fuerzas axiales, 

mediante uso de métodos preestablecidas. 

 Hipótesis de los esfuerzos unitarios, deformación unitaria debido a los 

esfuerzos 

En estructuras como en este caso deberá verificar las leyes que rigen entre  los 

esfuerzos de momentos, esfuerzos cortantes, fuerzas axiales y los esfuerzos 

unitarios, haciendo uso de los principios de equilibrio, así como, la continuidad  de 

las deformaciones. Además, se deberá verificar dentro del rango de seguridad, el 

problema de pandeo. 

 

I.8.4. Objetivos del Diseño Sismo - Resistente 

El Proyecto y la construcción de esta edificación deberá desarrollarse con la finalidad 

garantizar un compartimiento que haga posible resistir sismos y que no sufran daños 

estructurales importantes, evitando el colapso súbito de la estructura. 

La memoria descriptiva y los planos del Proyecto estructural deberán como mínimo 

tener la siguiente información: 

 Sistema Estructural Sismo – Resistente. 

 Parámetro para definir la fuerza sísmica o el espectro del diseño. 



 Desplazamiento máximo del último nivel y el máximo desplazamiento relativo del 

entrepiso. 

 

 

I.8.5. Presentación del Proyecto Estructural 

 Parámetros de Sitio 

Al ser dividido el territorio nacional en tres zonas, según se muestra en el ítem II.1 - 

Mapa de zonificación sísmica del Perú, San Martín - Zona 02, zona de media 

sismicidad, por tanto: 

Las fuerzas sísmicas horizontales pueden calcularse de acuerdo a las normas de 

Diseño Sismo Resistente según relación siguiente:  

R

FCSUZ
H


  

 Donde: 

S = Factor suelo (S = 1.40)  

Ts = Periodo (Ts = 0.60 seg.) 

Z = Factor de zona (Z = 0.25g)  

  Aceleración máxima de terreno con una probabilidad del 10%, de ser 

excedida en 50 años. 

U = Factor de uso, categoría a (U = 1.50) 

C = Factor de la ampliación sísmica de acuerdo a las características de sitio, 

por consiguiente se expresa: 

    5.2/5.2  TTpC  

Interpretándose como el factor de amplificación de la respuesta estructural 

respecto a la aceleración en el suelo. 

 

 Coeficiente Sísmico Elástico 

P
R

CSUZ
V 


  

Donde: 

U = Factor de suelo corresponde a la importancia de la edificación  

P = El peso de la estructura 

Z = Factor de suelo 

R = denominado coeficiente de reducción de la fuerza sísmica y permite 

diseñar las estructuras con fuerzas menores a las que soportarían de 

comportarse elásticamente durante el sismo diseñado 

C = Factor de la ampliación sísmica. 

 

 Control de Desplazamiento 

En los últimos años se ha determinado con mayor claridad  la directa claridad entre 

el daño estructural y los niveles de desplazamiento lateral al que son llevadas las 

estructuras durante un sismo, esto ha hecho evidente la necesidad de contar con 



limites seguros para los desplazamientos laterales, considerado para tal efecto lo 

siguiente. 

  007.0/  he  

 

 Junta de Separación Sísmica 

Toda estructura debe estar separada de las estructuras vecinas, desde el nivel del 

terreno natural, una distancia mínima S para evitar el contacto durante un 

movimiento sísmico.  

Esta distancia no será menor que los 2/3 de la suma de los desplazamientos 

máximos de los edificios adyacentes ni menor que: 

Se define por la siguiente ecuación: 

mhS 03,0006.03   

Donde: 

S = Junta de separación sísmica 

h = Altura medida desde el nivel de terreno natural hasta el nivel 

considerado para evaluar S. 

El factor de seguridad al volteo no será menor que 2.00. 

En el diseño de cimentación se consideran elementos de conexión, los cuales 

soportarán esfuerzos de tracción o compresión, con una fuerza horizontal mínima 

equivalente al 10% de la fuerza vertical que soporta la cimentación. 

 

I.8.6. Efecto de Sismo 

De  acuerdo al nuevo mapa de zonificación sísmica del Perú y la nueva norma sismo 

resistente (NTE E-030); y del mapa de distribución de máximas intensidades 

sísmicas observadas en el Perú (J. Alva Hurtado, 1984) el cual está basado en 

curvas isosístas de sismos ocurridos en el Perú y datos de intensidades puntuales 

de sismos históricos y sismos recientes, se concluye que el área en estudio se 

encuentra dentro de la zona de sismicidad media (Zona 2), existiendo la posibilidad 

de que ocurran sismos de intensidades como VII en la escala Mercalli Modificada. 

“Zonificación sísmica del Perú” y  “Mapa de distribución de máximas intensidades 

sísmicas”. 

De acuerdo a la nueva Norma Técnica (NTE E-30) y el predominio del suelo bajo la 

cimentación, se recomienda utilizar en los diseños Sismo - Resistentes los siguientes 

parámetros: 

 

Factor de Zona Z = 0.25 

Factor de Amplificación del Suelo S = 1.40 

Período que Define la Plataforma del Espectro Tp = 1.00 

 



 

 

 

 

 

II. PLANOS Y PERFILES DE SUELOS 

Mapa de Zonificación Sísmica del Perú Norma Técnica E-030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de Estudio 



 

 

 

Curvas de Intensidades Máximas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Calicata #  
Capa # 

01 
02 

02 
02 

03 
02 

04 
02 

 
UNIDAD 

 

Profundidad 0.20 – 3.00 0.20 – 3.00 0.20 – 3.00 0.20 – 3.00 Mts. 

Resistencia del suelo       

Resistencia del suelo 0.88 0.87 0.89 0.86 Kg./cm2 

Ensayo de corte directo      

- Angulo de fricción 20 20 20 20 grados 

- Cohesión 0.20 0.19 0.20 0.19 Kg./cm2 

Densidad Peso Volumétrico 1.96 1.95 1.97 1.94 gr./cm3 

Humedad Natural 19.61 15.40 17.03 17.55 % 

Granulometría      

- % que pasa  la Malla  # 4 100.00 100.00 100.00 100.00 % 

- % que pasa  la malla # 10 99.93 99.87 99.83 99.90 % 

- %  que pasa la malla # 40 92.87 93.23 94.42 93.14 % 

- % que pasa  la malla # 200 60.99 52.87 52.88 56.00 % 

Límites de consistencia      

- Límite Liquido 29.52 24.70 25.80 27.58 % 

- Límite Plástico 20.43 16.72 18.67 20.47 % 

- Índice de plasticidad 9.09 7.98 7.13 7.12 % 

Clasificación SUCS CL CL CL CL  

Clasificación AASHTO A-4(3) A-4(1) A-4(1) A-4(2)  
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perfil F moldings color blanco

clavo de acero 1" fijado al techo

con fulminante verde calibre 22

techo aligerado

TRAGALUZ

perfil F moldings color blanco

planchas de fibrocemento de 4mm

acabado oleo mate

planchas de fibrocemento de

4mm acabado oleo mate

perfil principal de sistema de

suspensión 1812-1818 color

blanco

alambre galvanizado #12

atortolado

perfil F moldings color blanco

perfil de borde del sistema de

suspensión 1812-1818 color blanco

Nivel C.R. +3.55

CORTE Dfcr 2

Nivel viga +3.45

Nivel C.R. +3.95

cielo Tile sistema Lay-in de 2'x2'

clavo fijado con disparo

parante de fierro galvanizado de

64x38x3.0 precor cod. 1D3825

separados @ 48 cm.

Nivel F.C.R. +3.35

Nivel F.C.R. 1p=+3.05

                    2p=+2.75

Nivel viga 1p=+3.45

                2p=+3.05

Nivel f. viga 1p=+3.00

                    2p=+2.70

parante de fierro galvanizado

de 64x38x3.0 precor cod.

1D3825 separados @ 48 cm.

tabique de placa de fibrocemento de

8mm aseguradas a la estructura con

tornillos spax de 1 1/2" acabado

empastado y pintado con la misma

pintura de la pared

esquinas protegidas con

esquineros standard de drywall

shadow molding perimetral

losa

losa

tapajunta típico

ver detalle 831 Lámina A-82

superboard

60x120cmsx4mm

imprimado y pintado con

oleo mate blanco

perfil shadow molding

típico perimetral

friso de plancha perforada de acero

similar al Tile

clavo de acero 1" fijado al techo

con fulminante verde calibre 22

alambre galvanizado #12

atortolado

platina de acero 2" x 2" con

perforaciones circulares de 6mm.

alambre galvanizado #12

atortolado

perfil principal de sistema de

suspensión 1812-1818 color blanco

baldosas de placa de

fibrocemento de 60x120x4mm

FIJACION AL TECHO

perfil de borde del sistema de

suspensión 1812-1818 color blanco

perfil de aluminio 3020 con orificio

Ø 1/2" para ajustar el tornillo

tarugo y tornillo 1 1/2" de anclaje al

muro

perno cabeza de coche 1 1/2" con

02 huachas de presión dentada

metálica, 02 arandelas de jebe y

tuerca cuadrada con junta libre para

posibles desplazamientos

perfil de borde del sistema de

suspensión 1812-1818 color blanco

muro de bloques de concreto

estobol cabeza redonda con anclaje

de expansión 3"

perfil de borde del sistema de

suspensión 1812-1818 color blanco

planchas de placa de

fibrocemento de 60x120cms

x4mm pintado con óleo mate

perfil de aluminio 3020 con orificio

Ø 1/2" para ajustar el estobol

tabique de placa de fibrocemento de

8mm de espesor

baldosas de placa de

fibrocemento de 60x120x4mm

baldosas de placa de

fibrocemento de 60x120x4mm

planchas de fibrocemento de

4mm acabado oleo mate
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Con Atiezador
Para ejes > a 1500mm @ 500mm

50mm + desplome
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