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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo el proponer un plan de mantenimiento 

predictivo de acuerdo a las medidas de puntos críticos determinados como 

calientes por una cámara termográfica, se estableció la disponibilidad de los 

equipos de protección en el alimentador siendo estos por encima del 99.7%, el 

mantenimiento predictivo se establece con la aplicación de reportes durante la 

supervisión, además de la reducción del tiempo de aplicación del mantenimiento ya 

que con el registro de las medidas se pudo determinar de acuerdo  a las fallas 

ocurridas en el alimentador que el plan de mantenimiento debe reducir dicho tiempo 

en el que se aplica de un año a nueve meses para lograr disminuir las paradas por 

fallas en cuanto a contaminación ambiental. 

Palabras clave: Mantenimiento Predictivo, Cámara termográfica, Disponibilidad. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to propose a predictive maintenance plan 

according to the measurements of critical points determined as hot by a 

thermographic camera, the availability of protection equipment in the feeder was 

established, these being above 99.7%, the Predictive maintenance is established 

with the application of reports during supervision, in addition to the reduction of the 

maintenance application time, since with the recording of the measures it was 

possible to determine according to the faults occurred in the feeder that the 

maintenance plan must reduce. said time in which it is applied from one year to nine 

months in order to reduce shutdowns due to failures in terms of environmental 

contamination. 

Keywords: Predictive Maintenance, Thermal Imager, Availability
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