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RESUMEN 

 El objetivo de la presente tesis es mejorar la gestión de mantenimiento aplicando técnicas 

predictivas mediante termografía en los alimentadores de media tensión de Trujillo Nor Oeste, 

que conlleven a la reducción de interrupciones para mejorar los indicadores de calidad de 

suministro de la empresa Hidrandina S.A. 

 En este estudio se analizó a los 7 alimentadores que cuenta Trujillo Nor Oeste: TOE 101, 

TOE 102, TOE 103, TOE 104, TOE 105, TOE 201, TOE 202, para el cual se utilizó 

información almacenada en el centro de control de operaciones (CCO) del año 2017. 

 El presente trabajo consta en realizar un plan de actividades predictivas a los 

alimentadores de media tensión considerando los índices de falla, definiendo la TOE 104, la 

cual es la más afectada en calidad de energía suministrada. 

 El indicador SAIFI en el primer semestre del año 2017 fue de 7.658 veces, y en el primer 

semestre del año 2018 se obtuvo 4.96 veces, el indicador SAIDI  en el primer semestre del 

año 2017 fue de 11.85 horas  y en el primer semestre del año 2018 fue de 8.24 horas, el 

indicador de ENS en el primer semestre del año 2017 fue de 14,548.68 kW/h y en el primer 

semestre del año 2018 se obtuvo 5,017.59 kW/h, el indicador de compensación en el primer 

semestre del año 2017 fue de  25,969.39dólares, y en el primer semestre del año 2018 fue de 

8,956.4 dólares, obteniéndose una reducción de 65.5%. 

Palabras Claves: Interrupción, SAIDI, SAIFI, ENS, Compensación, Termografía. 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this thesis is to make better maintenance management by applying 

predictive techniques by means of thermography in the medium voltage feeders of Trujillo 

Nor Oeste, which leads to the reduction of interruptions to improve supply quality indicators, 

the development of this research is carried out in the facilities of the company Hidrandina SA 

 

 In this study we analyzed the 7 medium voltage feeders that has Trujillo Nor Oeste: TOE 

101, TOE 102, TOE 103, TOE 104, TOE 105, TOE 201, TOE 202, in which we used 

information stored in the operations control center (CCO) of the year 2017. 

  

 The present work consists of carrying out a plan of predictive activities for the medium 

voltage feeders, considering the failure rates, defining the TOE 104, which is the most 

affected in the quality of energy supplied. 

The SAIFI indicator in the first semester of 2017 was 7,658 times, and in the first semester of 

the year 2018 it was obtained 4.96 times, the SAIDI indicator in the first semester of the year 

2017 was 11.85 hours and in the first semester of the year 2018 8.24 hours was obtained, the 

indicator of ENS in the first semester of 2017 was 14,548.68 kW / h and in the first semester 

of 2018 it was obtained 5.017.59 kW / h, the compensation indicator in the first semester of 

2017 was 25,969.39 dollars, and in the first semester of the year 2018 it was of 8,956.4 

dollars, obtaining a reduction of 65.5%. 

 

Key Words: Interruption, SAIDI, SAIFI, ENS, Compensation, Thermography. 

 




